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1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

1.1  Denumirea obiectivului de investiții 

REDIMENSIONARE CONDUCTA DE REFULARE AFERENTA STATIEI DE POMPARE 

SP3 – STR. FAGARAS, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD. ILFOV 

1.2  Ordonator principal de credite /investitor 

Ordonatorul principal de credite este PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, 

prin reprezentanții săi legali. 

1.3  Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul. 

1.4  Beneficiarul Investiției 

Beneficiarul investiției este PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, cu sediul în 

județul Ilfov, comuna Ștefăneștii de Jos, șoseaua Ștefănești, nr. 116, cod fiscal 4420775 tel/fax 

021.361.35.29, reprezentată prin domnul ȘTEFAN Ionel Robert – Primar. 

1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție este HYDROTECH 

ENGINEERING & CONSULTING S.R.L., cu sediul în oraș Buftea, strada Șantierului, nr. 14B, 

județ Ilfov, tel. 0731.029.881, reprezentată prin doamna VÂRVOREA Irina-Viorica in calitate de 

Administrator. 

(Prezenta documentaţie a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, 

republicată în anul 2015, privind calitatea lucrărilor de constructii și în conformitate cu prevederile 

HG 907/2016 – privind etapele de elaborare și continutul – cadru al documentațiilor tehnico - 

economice) „HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. a pregãtit aceastã 

documentaţie în concordanţã cu instrucţiunile Beneficiarului (tema de proiectare pusă la 

dispozitie), pentru folosinţa lui unicã pentru proiectul mai sus menţionat. Toate informaţiile 

incluse în documentaţie aparţin firmei HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L., 

aceasta având exclusivitatea drepturilor de proprietate asupra lor. Informaţiile conţinute în aceastã 

documentaţie nu vor fi folosite în alt scop şi de nici o altã persoanã fãrã acordul în scris al 

HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.” 

 

*                                    * 

* 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 

INTERVENȚIE 

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

Prezentul proiect vizează realizarea de investiții, mai exact mărirea capacității conductei de 

refulare pentru statia de pompare SP3 – strada Fagaras, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov în 

vederea accelerării procesului de conformare a județului Ilfov cu angajamentele asumate de 

România în cadrul Tratatului de Aderare la UE și aducerea sectorului de apă-apă uzată la nivelul 

standardelor prevăzute de Directiva 91/271/CEE si Directiva nr. 98/83/CE. 

Obiective majore privind implementarea Directivei pentru apa potabile 98/83/CE: 

✓ protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarea de orice 

natura a apei destinate consumului uman. 

✓ asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate si satisface 

cerinta de apa, este curata si sanatoasa. 

Obiective majore naționale, privind implementarea Directivei pentru apă uzată 91/271/CEE: 

✓ protejarea mediului inconjurator de efectele adverse ale deversarilor de ape uzate si ape 

uzate provenite din anumite sectoare industriale. 

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea documentațiilor tehnico-economice 

necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in 

vederea atingerii țintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. 

Principalele reglementări naționale aplicabile serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare 

sunt următoarele: 

✓ Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările si 

completările ulterioare; conform acestei legi, infrastructura aferentă serviciilor de alimentare 

cu apă și de canalizare aparține patrimoniului public 

✓ Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; stabilește faptul că autoritățile locale dețin competențe exclusive și 

complete pentru a constitui, a organiza, a manageria, a monitoriza și a controla funcționarea 

serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare 

✓ Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; definește serviciile comunitare de utilități publice operatorii 

regionali de servicii comunitare de utilități publice și reglementează competențele și 

responsabilitățile autorităților cu privire la asigurarea serviciilor comunitare de utilitate 

publică 
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✓ Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările si 

completările ulterioare; stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, 

gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării 

reglementate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al localităților. 

✓ Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Prezenta documentatie de avizare a lucrărilor de intervenție a fost întocmită având ca bază 

următoarele planuri și strategii definite pe plan național și regional:  

✓ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Ștefăneștii de Jos 2016-2020  

✓ Strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru localitățile 

membre ADI EURO APA, noiembrie 2016  

✓ Planul local de acţiune pentru mediu – judeţ Ilfov 

✓ Strategia de dezvoltare durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare 

„ROMÂNIA 2025”  

2.2 Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităților și a deficienţelor 

Stefanestii de Jos este o localitate in judetul Ilfov, fiind asezata in centrul judetului Ilfov si in 

partea de N-E a Bucurestiului, la o distanta de 15 km fata de „km zero”. Comuna Stefanestii de 

Jos se afla in Campia Vlasiei, relieful ei este cel specific zonei de campie. Comuna se intinde pe o 

suprafata de 29 km2, localitatea aflandu-se de o parte si de alta a Baltii Pasarea. 

Comuna este in intregime electrificata, beneficiaza de apa curenta si retea de gaze (partial), 

retea de telefonie, fibra optica. Localitatea este traversata de doua drumuri judetene, are iesire la 

Linia de Centura Nord a Capitalei si este traversata de viitoarea autostrada Bucuresti-Brasov (cu 

inel de acces la infrastructura rutiera locala). 

Stefanestii de Jos este o comună în Județul Ilfov, Muntenia, România, formată din satele: 

Cretuleasa, Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus. Numarul de locuitori conform documentatiei 

“STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 

CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE MEMBRE ADI EURO APA” elaborată de SC 

ENVIRO Business Consulting SRL in anul 2016 este de 7725. Numarul de locuitori deserviti de 

sistemul de alimentare cu apa din aceasta zona este de 2500. Gradul de acoperire de 43% . Gradul 

de contorizare este 30%. 

Comuna Stefanestii de Jos este situata in centrul Judeţului Ilfov care, la randul sau, este situat 

in partea S-SE a Romaniei, la aproximativ 100 km sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea 

Neagră şi 60 de km de fluviul Dunărea in centrul Campiei Valahe, inconjurand Bucureştiul, 

capitala Romaniei. 

Comuna Stefanestii de Jos are ca vecinatati:  

✓ la nord: Comuna Dascalu, Județul Ilfov  
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✓ la est: Comuna Afumati, Judetul Ilfov  

✓ la sud, sud-vest: Orasul Voluntari, Judetul Ilfov  

✓ la vest: Comuna Tunari, Județul Ilfov  

 

Figura  1. Localizarea geografică a Comunei Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov 

➢ Sistemul de alimentare cu apă 

Localitatile Cretuleasa, Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus sunt alimentate cu apa din sursa 

subterana prin intermediul a 2 puturi forate la 250 m adancime echipate cu cate o pompa 

submersibila avand Q =18.4mc/h, H=83mCA, P=7.5KW. Acestea sunt amplasate in Stefanestii de 

Jos si Stefanestii de Sus avand zone de protectie sanitara. 

Conducta de aductiune a apei brute are o lungime de 401 m din PEID. Aceasta are o vechime 

de 3 ani (2013) iar nivelul pierderilor este estimat la 10%. 

Tratarea apei este realizata prin intermediul unei statii de clorinare, prin injectarea de clor 

gazos in conducta de distributie. Capacitatile acestei statii este pentru un debit de 10-15 l/s fiecare. 

Anul punerii in functiune 2013. 

Conducta de aductiune a apei tratate are o lungime de 3200 m din PEID. 1600 m din aceasta 

conducta are o vechime de 11 ani (2005) iar 1600 m din aceasta conducta are o vechime de 3 ani 

(2013). Nivelul pierderilor este estimat la 10%. 

Inmagazinarea apei potabile este realizata prin intermediul a trei rezervore cu capacitati de 1 x 

550 mc in Stefanestii de Sus, 1 x 250 mc si 1 x 300 mc pe strada Sinaia. In anul 2005 a fost pus in 

functiune cel cu volumul de 550 mc si in anul 2013 celelalte doua rezervoare. 
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Exista o statie de pompare dotata cu grup de pompe booster 2+1 pompe centrifuge cu ax 

vertical cu convertizor de frecventa si pompa de incendiu. 

Deficiența din punct de vedere a sistemului de alimentare cu apă o reprezintă insuficiența 

gradului de acoperire cu apă. 

➢ Sistemul de canalizare 

Aglomerarile cuprinse in aria de operare a Opertorului Regional S.C. EURO APA VOL S.A. 

sunt: 1 Decembrie , Bucuresti, Dascalu, Stefanestii de Jos, Snagov. 

Situatia existenta la nivelul judetului Ilfov privind sistemul de canalizare (deficiente ale 

sistemului): 

• In judetul Ilfov, lungimea totala a retelei de canalizare menajera este de aproximativ 

685.921 km, din care 361.162 km in zona urbana si 324.759 km in zona rurala. 

• parte din localitatile limitrofe municipiului Bucuresti (Pantelimon, Voluntari, Chitila, 

Dobroesti, Chiajna, etc.) deverseaza apa uzata direct in reteaua de canalizare a 

capitalei, fapt care contribuie la cresterea gradului de poluare a Dambovitei si 

Argesului. 

• Celelalte localitati rurale din judetul Ilfov nu dispun de retele de canalizare si statii de 

epurare. Retelele de canalizare existente sunt in general subdimensionate si acopera 

numai partial zonele locuite, necesitand extindere si reabilitare. 

• Statiile de epurare existente nu acopera necesarul de dezvoltare a zonei in care sunt 

amplasate. 

Aglomerarea Stefanestii de Jos 

In localitatea Stefanestii de Jos exista retea de canalizare si statie de epurare. 

Localitatile Cretuleasca si Stefanestii de Sus nu au sistem centralizat de canalizare. 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul centralizat de canalizare din aceasta zona este de 

2000, reprezentand un grad de acoperire de 80%. Sistemul de canalizare ce deserveste localitatea 

Stefanestii de Jos este de tip unitar. 

Reteaua de canalizare are o lungime totală de 8197 m cu diametre cuprinse între 250mm-

500mm, cu o vechime de aproximativ 10 ani. 

Sistemul centralizat de canalizare al localitatii Stefanestii de Jos cuprinde 7 statii de pompare 

realizate din beton si ingropate. 

Pe amplasamentul comunei Stefanestii de Jos exista o statie de epurare cu un sistem de 

epurare cu treapta mecanica si treapta biologica, fiind dimensionata pentru un numar de 2718 LE. 

Debitul mediu al statiei este de 400 mc/zi, dintre care 200mc/zi reprezintă ape uzate menajere din 

comuna Ștefăneștii de Jos și 200mc/zi reprezintă ape uzate menajere din Complex Cosmopolis. 



 

 
13 

Apa uzată epurată este evacuată în lacul de acumulare Boltașu de pe râul Pasărea. Statia de 

epurare a fost pusa in functiune in anul 2013.  

Deficiente ale situatiei actuale 

Deversarea necontrolată a apelor uzate menajere neepurate, în lipsa unui sistem centralizat 

capabil de canalizare, afectează calitatea apei din panza freatica. Latrinele şi fosele incorect 

amplasate şi neetanşe sunt focare de infecţie. 

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Obiectivul general al prezentei documentatii de avizare a lucrărilor este redimensionarea 

conductei de refulare pentru marirea capacitatii acesteia ai vederea tranzitarii debitului maxim. 

Conform adresei nr. 19446 / 29.09.2021 emisa de Primariei Stefanestii de Jos, se solicita 

societatii EURO APAVOL S.A., debitul maxim acumulat in statia de pompare SP3. Conform 

adresei nr.  20687 din 14.10.2021 emisa de EURO APAVOL S.A., debitul maxim este de 150 

m3/h. 

In prezent exista in comuna Stefanestii de Jos un sistem centralizat de canalizare, ce asigura 

colectarea, transportul si epurarea apelor uzate de pe o parte din strazile comunei. 

În același timp s-a ținut seama și de legislația europeană cu privire la Evaluarea Impactului 

asupra Mediului, Directiva 85/33/EC, amendată prin Directiva 97/11/CE. 

Realizarea obiectivelor documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție va avea o influenţă 

pozitivă asupra stării de sănătate a populaţiei, asupra creşterii gradului de confort al populaţiei, 

îmbunătăţirea calităţii si protectiei mediului.  

 

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

In prezent exista in comuna Stefanestii de Jos, o retea centralizata de canalizare menajera, 

care preia si descarca apa catre statia de epurare existenta. 

Statia de pompare SP3 este punctul de minim care colecteaza in prezent toata apa menajera si 

o pompeaza printr-o conducta de refulare cu diametrul de 110 mm, material PEID, L=715 ml catre 

caminul C185 si care ulterior din acest punct apa uzata menajera curge gravitational catre Statia de 

Epurare.  

Statia de pompare SP3 este realizata din beton cu Dn 2500mm, si H=4,94m si este echipata cu 

2 electropompe submersibile (1A+1R), complet automatizate, prevazute cu scara de acces, 

platforma de sprijin, aerisire, cabluri electrice, senzori de nivel, clapete de sens, vane sertar, stut de 

refulare si tablou de automatizare, chepeng acces si capac carosabil din material compozit. 

Aceasta este montata subteran, lateral in spatiul verde. 

Caracteristici tehnice statii de pompare: 

- statie pompare SP3 echipata cu pompe 1A+1R, pompe submersibile Q=400m3/zi 
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Figura  2. Amplasament SP3 si conducta refulare (poză din Google Maps) 

3.1 Particularităţi ale amplasamentului: 

a.   descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan); 

Aşezare geografică și accesibilitate 

Regiunea Bucureşti Ilfov, constituită din oraşul Bucureşti - capitala României - şi judeţul 

Ilfov, este situată în sudul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române. 

Suprafaţa totală a Regiunii Bucureşti- Ilfov este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă 

teritoriul administrativ al Oraşului Bucureşti şi 86,9% al judeţului Ilfov. Cele două entităţi care 

alcătuiesc regiunea sunt totodată şi cele mai mici unităţi teritorial administrative ale României din 

punct de vedere al întinderii.  
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Figura  3. Poziționare geografică comuna Ștefăneștii de Jos 

Teritoriul administrativ al judeţului Ilfov este situat în sud-estul ţării, în centrul Câmpiei 

Valahe, cuprinzând ca un inel municipiul Bucureşti, în bazinele hidrografice Argeş, Ialomiţa şi 

Mostiştea. Judeţul Ilfov se învecinează cu următoarele judeţe: la nord cu judeţul Prahova, la est cu 

judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, la sud cu judeţul Giurgiu, iar la vest cu judeţul Dâmboviţa.  

Este cel mai mic judeţ al ţării cu o suprafaţă totală de 158.328 hectare (1.583 km2).  

Lucrările se desfașoară în comuna Ștefăneștii de jos, amplasamentul aflandu-se in proprietatea 

comunei Stefanestii de Jos, conform HG 930/2002 pe strada Fagaras si De 259. 

b.   relații cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Comuna Stefanestii de Jos este situata in centrul Judeţului Ilfov si in nord-estul municipiului 

Bucuresti, la aproximativ 15 km fata de punctul zero al Capitalei.  

Comuna Stefanestii de Jos are ca vecinatati:  

• la nord: Comuna Dascalu, Județul Ilfov  

• la est: Comuna Afumati, Judetul Ilfov  

• la sud, sud-vest: Orasul Voluntari, Judetul Ilfov  

• la vest: Comuna Tunari, Județul Ilfov  
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Figura  4. Localizarea geografică a Comunei Ștefăneștii de Jos, vedere din satelit și căile de acces 

Accesul în amplasamentul stației de epurare se realizeaza din strada Făgăraș. 

La randul său, Judeţul Ilfov are ca vecinătăţi:  

• la nord: Judeţul Prahova,  

• la nord-vest: Județul Damboviţa,  

• lla sud si sud-vest: Județul Giurgiu,  

• la sud-est: Județul Călărași  

• la nord-est: Județul Ialomița  

 

Figura  5. Harta principalelor drumuri şi căi ferate din judeţul Ilfov 
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c.   date seismice și climatice; 

Comuna Stefanestii de Jos are o climă temperat-continentală, ușor excesivă cu 4 anotimpuri, 

caracterizată prin veri uscate și calde și ierni reci.  

Media anuala a temperaturii aerului este de aproximativ 10-11oC, cu un maxim de 13.1oC 

înregistrat în anul 1963 și cu o temperatura medie minima de 8.3oC înregistrată în anul 1875. 

Din punct de vedere al solicitărilor din vânt, amplasamentul corespunde unei presiuni de 

referinţă a vântului de 0.50 kPa (conform CR 1-1-4-2012), mediată pe 10 min, la 10 m, cu interval 

mediu de recurenţă de 50 ani (2% probabilitate anuală de depăşire).  

Din punct de vedere al încărcărilor din zăpadă amplasamentul corespunde unei valori 

caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol s0,k=2,00 kN/m2 (conform CR1-3-2012).  

Adancimea de inghet este de 0,80 - 0,90 m, conform STAS 6054-77, iar frecventa medie a 

zilelor de inghet cu T ≤ 0oC este de 97.7 zile/an. 

 

 

Figura  6. Harta zonare adâncime de îngheț România 

Pentru proiectarea seismică a construcţiilor, teritoriul României este împărţit în zone de 

hazard seismic. Nivelul de hazard seismic în fiecare zonă se consideră, simplificat, a fi constant.  

Pentru centre urbane importante şi pentru construcţii de importanţă specială se recomandă 

evaluarea locală a hazardului seismic pe baza datelor seismice instrumentale şi a studiilor specifice 

pentru amplasamentul considerat. 

Intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de vârf a 

acceleraţiei terenului, ag determinată pentru intervalul mediu de recurenţă de referinţă (IMR), 

valoare numită în continuare „acceleraţia terenului pentru proiectare”.  
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Acceleraţia terenului pentru proiectare pentru fiecare zonă seismică corespunde unui interval 

mediu de recurenţă de referinţă de 225 ani. Zonarea acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag 

pentru cutremure din sursa sub crustală Vrancea şi pentru cutremure din surse crustale în România 

este indicată în figura de mai jos, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă 

(al magnitudinii) IMR = 225 ani. Valoarea acceleraţiei ag definită cu IMR = 225 ani se foloseşte 

pentru proiectarea construcţiilor la starea limită ultimă.  

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având 

intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani 

Pentru verificarea construcţiilor la starea limită de serviciu se foloseşte valoarea ags definită cu 

IMR=40 ani. Zonarea acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremurele având intervalul 

mediu de recurenţă IMR = 40 ani este indicată mai jos. 

 

Figura  7. România – Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR=225 

ani și 20% probabilitatea de depășire în 50 de ani 

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă 

IMR=40 ani 

Mişcarea seismică într-un punct pe suprafaţa terenului este descrisă prin spectrul de răspuns 

elastic pentru acceleraţii. 

Acţiunea seismică orizontală asupra construcţiilor este descrisă prin două componente 

ortogonale considerate independente între ele şi reprezentate prin acelaşi spectru de răspuns. 

Spectrele normalizate de răspuns elastic pentru acceleraţii se obţin din spectrele de răspuns 

pentru acceleraţii prin împărţirea cu valoarea „ag”. 
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Condiţiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colţ) a spectrului de 

răspuns pentru zona amplasamentului considerat, „TC”. Mărimea „TC” descrie sintetic compoziţia 

de frecvenţe (spectrală) a mişcărilor seismice, în funcţie de condiţiile locale de teren.  

Perioada de control (colţ) „TC” a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona 

(palierul) de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona (palierul) de valori maxime 

în spectrul de viteze relative . 

În condiţiile seismice şi de teren din România, pentru cutremure având IMR  225 ani, 

perioada de control (colţ), „TC” a spectrelor de răspuns la componentele orizontale ale mişcării 

seismice este zonată pe baza datelor instrumentale existente. 

Pentru condiţiile de teren caracterizate de TC≤0.7s, valoarea perioadei de control (colţ) 

recomandată pentru proiectare este TC = 0.7s. 

Pentru condiţiile de teren caracterizate de 0.7s<TC≤1.0s, valoarea perioadei de control (colţ) 

recomandată pentru proiectare este TC = 1.0s. 

Pentru condiţiile de teren caracterizate de 1.0s<TC≤1.6s, valoarea perioadei de control (colţ) 

recomandată pentru proiectare este TC = 1.6s. 

 

Figura  8. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de colț, TC a spectrului de răspuns 

Formele normalizate ale spectrelor de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale 

acceleraţiei terenului β(T), fracţiunea din amortizarea critică  =0.05 si pentru condiţii de teren 

caracterizate de perioadele de control (colţ) TC, TD sunt: 

T < TB   
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TB < T   TC  0(T)   =  

TC < T   TD  
T

TC
0(T)   =  

T > TD   
20(T)  
T

TT DC 
=   

unde: 

• o este factorul de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei terenului de către 

structură având fracţiunea din amortizarea critică  =0.05;  

• TB, TC limitele domeniului de perioade pe care acceleraţia spectrală este simplificat 

modelată ca fiind constantă. 

• Perioada de colţ (control) TD a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona 

(palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative şi zona (palierul) de valori maxime în 

spectrul de deplasări relative. 

Perioade de control (colţ) TB, TC, TD ale spectrelor de răspuns pentru componentele orizontale 

ale mişcării seismice 

Interval mediu de recurenţă a magnitudinii 

cutremurului 
Valori ale perioadelor de control (colţ) 

Starea limită ultimă, IMR = 225ani  

0,07 0,10 0,16 TB, s 

0,14 0,20 0,32 TC, s 

3,00 3,00 2,00 TD, s 

 

Modificarea perioadelor de colţ cu intervalul mediu de recurenţă considerat se datorează 

modificării conţinutului de frecvenţe a mişcării seismice a terenului în funcţie de magnitudinea 

cutremurului. 

Spectrele normalizate de răspuns pentru acceleraţie (=0.05) pentru condiţiile seismice şi de 

teren din România sunt reprezentate în figura de mai jos pe baza valorilor TB, TC şi TD. 

Spectrele de răspuns elastic pentru deplasare pentru componentele orizontale ale mişcării 

terenului, SDe(T) se obţin prin transformarea directă a spectrelor de răspuns elastic pentru 

acceleraţie Se(T) utilizând următoarea relaţie: 
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Spectrul normalizat de raspuns elastic al acceleratiilor absolute pentru componenta verticala a 

miscarii terenului, βv(T) este dat de urmatoarele relatii: 
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=   

unde ov = 2.75 este factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei verticale a miscarii 

terenului pentru valoarea conventionala a fractiunii din amortizarea critica =0.05, iar TBv, TCv, 

TDv sunt perioadele de control (colt) ale spectrului de raspuns al componentei verticale. 

Perioadele de control (colt) ale spectrului nominalizat de raspuns pentru componenta verticala a 

miscarii seismice se considera simplificat astfel:  

TBv= 0.1TCv                             TCv = 0.45 TC                               TDv  TD 

 

Figura  9. Spectru normalizat de răspuns elastic al accelerațiilor absolute pentru componenta 

orizontală a mișcării terenului, în zonele caracterizate prin perioada de colț TC=1.6s 

Spectre normalizate de răspuns elastic pentru componentele orizontale  ale acceleraţiei, pentru 

condiţii de teren caracterizate simplificat prin perioadele de control (colţ): TC = 0.7, 1.0 şi 1.6s. 

unde ov = 2.75 este factorul de amplificare dinamică maximă a componentei verticale a 

acceleraţiei terenului de către structură având fracţiunea din amortizarea critică =0.05. 

Perioadele de control (colţ) ale spectrelor de răspuns normalizate pentru componenta verticală 

a mişcării seismice se consideră simplificat astfel: 

TBv= 0,1 TCv 

TCv = 0,45 TC 

TDv  TD 

Actiunea seismică verticală pentru proiectarea construcțiilor este reprezentată prin spectrul 

de raspuns elastic pentru componenta verticală a mișcării terenului in amplasament, Sve (in m/s2) 

dat de urmatoarea relatie:  
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( )TaTS vvgve =)(
 

Valoarea de vârf a componentei verticale a acceleraţiei terenului, agv se evaluează simplificat 

ca fiind: 

agv = 0.7 ag 

Conform Normativului P100-1/ 2013 cladirea se încadrează în zona seismică cu urmatorii 

parametrii: 

 ag =0.30g,        TC = 1.6sec 

d. studii de teren: 

(i)studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor 

tehnice în vigoare; 

Studiul geotehnic este atasat la prezenta Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 

și a fost intocmit în decembrie 2021 de catre CARMEN GEOPROIECT S.R.L.. 

(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale 

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

studiu topografic; 

Studiul topografic este integrat in prezenta Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție si este realizat in sistem de coordonate planimetrice, STEREO 70, sistem altimetric de 

coordonate Marea Neagra 1975. 

studiu hidrologic, hidrogeotehnic, geologic, de stabilitate ale terenului; 

Nu este cazul. 

e. situația utilităților tehnico-edilitare existente: 

Pe amplasament au fost identificate, retele de canalizare, instalatii electrice, etc. 

Comuna Stefanestii de Jos dispune de o serie de retele si echipamente tehnico-edilitare 

caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului. Pozarea conductelor prevazute in cadrul 

prezentei investitii nu presupune relocarea retelelor edilitare existente, insa se vor lua masuri 

pentru protejarea acestora in zonele de intersectie ale acestora, cu retelele de alimentare cu apa si 

de canalizare menajera proiectate. 

Alimentare cu apa  

In comuna Stefanestii de Jos exista un sistem centralizat de alimentare cu apa care  deserveste 

partial localitatile comunei.  

Canalizare menajera 

In comuna Stefanestii de Jos exista un sistem centralizat de canalizare menajera care  

deserveste partial localitatile comunei.  
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Infrastructura de telecomunicatii  

Pe raza comunei Ciochina, exista retea de cabluri telefonice, internet si televiziune.  Comuna 

Stefanestii de Jos are acoperire la principalele retele de telefonie mobila care opereaza in tara. 

Alimentarea cu energie electrica  

Pentru definitivarea traseului si amplasamentului retelelor edilitare proiectate se va tine cont 

de pozitia exacta a retelelor utilitare existente, stabilita in urma avizelor si sondajelor si se vor 

executa de catre Constructor impreuna cu beneficiarii acestora. Pe baza sondajelor pentru 

pozitionarea retelelor existente se vor marca pe teren, prin reperi speciali, intersectiile acestora cu 

retelele de canalizare proiectate, si consemnarea lor in procese verbale cu detinatorii lor. 

Executantul va colabora cu societatile edilitare implicate (Enel, Telekom, etc.) inainte de 

inceperea oricaror excavatii. Acesta va cunoaste pozitiile exacte ale acestor servicii ce pot fi 

afectate in timpul lucrarilor. 

Executantul se va asigura ca toate aceste servicii sunt protejate corespunzator tot timpul, in 

conformitate cu cerintele societatilor edilitare. 

In portiunile in care pe acelasi traseu exista retele utilitare, retelele edilitare se vor amplasa, 

conform SR 8591:1997 “Reţele edilitare subterane.  

In situatia existentei unor retele utilitare (electrice, telefonie) pe traseu paralel sau de 

intersectare, se va prevede sprijinirea lor cu material lemnos pentru a fi protejate in timpul 

executiei. Pe aceste trasee executarea sapaturilor se va face manual. 

Conform planurilor topografice nu sunt necesare devieri de utilitati existente pe 

amplasamentul retelelor de canalizare menajera. 

f. analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Schimbările climatice (creșterea temperaturii, modificări ale precipitațiilor, scăderea 

straturilor de zăpadă şi gheață) au loc la nivel global și în Europa, iar unele dintre modificările 

observate au stabilit recorduri în ultimii ani. Schimbările climatice observate au condus deja la o 

gamă largă de efecte asupra sistemelor de mediu și asupra societății, efecte importante fiind 

preconizate şi în viitor. Schimbările climatice pot conduce la creşterea vulnerabilităților existente 

și la adâncirea dezechilibrelor socio-economice în Europa. Măsuri de reducere şi adaptare la 

efectele schimbărilor climatice sunt necesare în numeroase domenii, acestea putând contribui la 

scăderea pagubelor produse de dezastrele naturale şi alte efecte ale schimbărilor climatice. 

Iniţiativa Comisiei Europene “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor” din cadrul Strategiei Europa 2020, promovează trecerea la o creştere durabilă bazată pe 

utilizarea eficientă a resurselor şi pe o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. O serie de 

măsuri propuse prin acest proiect susţin obiectivele iniţiativei: 
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• Asigurarea deversării în emisari a apelor uzate epurate care să corespundă prevederilor legale 

în vigoare; 

• Utilizarea echipamentelor moderne, cu consum redus de energie pentru toate obiectivele 

prevăzute în proiect; 

Lucrările propuse în cadrul proiectului se înscriu în măsurile incluse în domeniul resurselor de 

apă în cadrul Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice 2013-2020 şi în Planul naţional 

de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice şi vor contribui la atingerea ţintei de reducere 

cu 20% a emisiilor GES față de nivelurile din 1990. 

g. informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 

specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

Nu este cazul. 

3.2 Regimul juridic: 

a. natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusive servituți, drept de 

preempțiune; 

Strada Fagaras conform HGR nr. 930/2002, anexa 36, poz. 7, cod de clasificare 1.3.7.1 

apartine domeniului puplic al Com. Stefanestii de Jos si este in administrarea Prrimariei Comunei 

Stefanestii de Jos, jud. Ilfov. 

b. destinația construcției existente; 

Destinația construcției existente constă tranzitarea debitului de apa uzata din sistemul de 

canalizare al comunei Ștefăneștii de Jos catre caminul de vizitare existent C185.  

c. includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 

naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zonele construite 

protejate, după caz; 

Nu este cazul. 

d. informații/obligații/constângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz; 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 307 din data 25.10.2021, eliberat de Primăria 

Ștefăneștii de Jos rezultă faptul că nu sunt obligații/constrângeri speciale pentru această investiție. 

3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici: 

a. categoria și clasa de importanță; 

Clasa de importanţă a construcţiilor, stabilită conform normativului P100/1-2013 și STAS 

10100/0-75 este III, iar categoria de importanţă a construcţiilor, stabilită conform ordinului 

M.L.P.A.T. nr. 31/N/Oct.1995 este C – normală.  

Din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor, lucrările s-au încadrat în clasa a IV-a 

de importanţă, categoria 4 conform STAS 4273/1983, cu dimensionarea la debite maxime de 5% 
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probabilitate de depăşire. Terenurile pe care se amplasează lucrările de proiectare nu sunt 

amplasate în zone inundabile. 

b. cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

Nu este cazul. 

c. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; 

Stația de pompare SP3 si conducta de refulare au fost realizate în 2011 odată cu sistemul 

centralizat a apelor uzate menajere în comuna Ștefăneștii de Jos. Intre timp reteaua de canalizare 

menajera a continuat sa se extinda si pe alte strazi adiacente retelelor existente. 

d. suprafața construită; 

Statia de pompare SP3 si caminul de vane au suprafață construită de 9.30 m2. 

e. suprafața construită desfășurată; 

Statia de pompare SP3 si caminul de vane au suprafață construită desfășurată de 9.30 m2. 

f. valoarea de inventar a construcției; 

Fără valoare de inventar. 

g. alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente 

Lungimea conductei de refulare este de 715 ml si este realziata din PEID, SDR 17. 

3.4 Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 

energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază 

de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale 

monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, 

precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, 

acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a 

construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza 

tehnică. 

In expertiza tehnica au fost evaluate starea fizica structurala a statie de pompare SP3, 

conducta de refulare, precum si caminul de descarcare C185. 

În baza expertizei tehnice realizate se pun în evidență următoarele aspecte referitoare la starea 

tehnică actuală: 

• la data 01.11.2021 cand a fost facuta expertizarea tehnica in amplasament a statie de 

pompare, radierul nu a fost observat deoarece aceeasta a fost in functiune si nu s-a putut goli.   

• bazinul de retentie al statiei de pompare nu prezinta degradari fizice, doar echipamentele de 

sustinere a pompelor preznta urme de rugina. 

• camera de vane aflata langa statia de pompare nu are etansari ale conductelor la trecerea prin 

beton a acestora si tot odata a fost remarcata o fisura cu deschiderea de 2 mm 
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Avand in vedere ca aceste lucrari nu fac parte din prezentul proiect, precum si gradul de 

uzura existent, nu este necesara in prezent, luare de masuri de siguranta. Tot odata este necesar ca 

dupa 2 ani de la prezenta expertiza sa se revizuiasca si sa se determine starea de degradare. 

Debitul crescut in statia de pompare tranzitat prin conducta de refulare precum si diametrul 

redus al acesteia, viteza apei pe conducta este mare, fapt ce a condus in timp la erodarea caminul 

de descarcare C185. Astfel caminul C185 necesita inlocuire completa cu un camin nou destinat 

canalizarii menajere. 

3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al 

asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

Conform expertizei tehnice, expertul  apreciază faptul ca structurile din beton asigura 

conditiile normale de desfasurarea a activitatii pentru care au fost proiectate si sunt capabile din 

punct de vedere fizic pentru a fi utilizate in continuare in proiectul de modernizare a statiei. 

În urma analizei făcute expertul consideră că structura prezintă un grad adecvat de siguranță 

privind “cerința de siguranță a vieții”, fiind capabilă să preia acțiunile sesimice, cu o marjă 

suficientă de siguranță față de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locală sau general, 

astfel încât viețile oamenilor să fie protejate. 

3.6 Actul doveditor al forței majore după caz 

Nu este cazul. 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI 

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE: 

a. clasa de risc seismic;  

Constructia nu a fost afectata de actiunile seismice repetate si prin tasarea diferentiata a 

fundatiilor conducand la incadrarea constructiei la gradul de risc Rs III acceptata de normativ 

pentru constructie existenta.  

b. prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;  

Au fost analizate doua soluti dupa cum urmeaza, 

• conducta de refulare executata prin foraj orizontal dirijat 

• conducta de refulare executata prin sapatura deschisa 

c. soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

Dupa analizarea structurii existente, in expertiza tehnica au fost considerate urmatoarele 

interventii: 

• Schimbarea prin marirea diametrului conductei de refulare 

• Inlocuirea caminului de descarcare C185 cu un camin nou 
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d. recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor 

şi conform exigenţelor de calitate. 

In expertiza tehnica au fost evaluate starea fizica structurala a statie de pompare SP3, 

conducta de refulare, precum si caminul de descarcare C185. 

Bazinul de retentie al statiei de pompare SP3 nu prezinta degradari fizice, doar 

echipamentele de sustinere a pompelor, prezentau urme de rugina. 

Camera de vane aflata langa statia de pompare nu are etansari ale conductelor la trecerea 

prin beton a acestora si tot odata exista o fisura cu deschiderea de 2 mm. 

Debitul crescut in statia de pompare tranzitat prin conducta de refulare precum si diametrul 

redus al acesteia, viteza apei pe conducta este mare, fapt ce a condus in timp la erodarea caminul 

de descarcare C185. In prezent se observa agregatul din camin deoarece materialul fin, liantul,  a 

fost erodat. 

Conducta de refulare nu a putut fi inspectata structural, dar avand in vedere faptul ca 

aceasta este subdimensionate este necesara inlocuirea in integralitate. 

Avand in vedere statia de pompare SP3 precum si caminul de vae aferent acesteia nu fac 

parte din prezentul proiect precum si gradul de uzura existent, nu este necesara in prezent, 

impunerea de masuri de siguranta. Tot odata este necesar ca dupa 2 ani de la prezenta expertiza sa 

se revizuiasca si sa se determine starea de degradare a acestora. 

Caminul C185 necesita inlocuire completa cu un camin nou destinat canalizarii menajere. 

Excavatiile cu adancimea mai mare de 1,5 m se vor realiza obligatoriu cu taluz, avand 

panta minima de 1:1,5. 

Nu este exclus ca în  timpul executiei lucrarilor, pe măsură ce datele cunoscute se 

înmulţesc, să apară alte soluţionări de detaliu decât cele propuse aici, care să se dovedească mai 

bune. Ele nu vor depăşi  însă cadrul conceptual global menţionat în prezenta lucrare. 

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE 

(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA 

Prezenta documentație tehnică are ca obiect principal redimensionarea conductei de refulare 

aferente statiei de pompare SP3 – str. Fagaras pentru a tranzita un debit de 150mc/ora in aval catre 

caminul C185. Stataia de pompare existenta nu face obiectul orezentei documentatii. 

Fundamentarea solutiilor tehnice ce se propun se intemeiaza pe urmatoarele date tehnice: 

✓ topografia zonei analizate obtinuta din planurile topografice disponibile, scara1 : 200; 

✓ caracteristicile geotehnice si geologice ale terenului din zona pe baza studiului 

geotehnic intocmit pentru zona de interes; 

✓ date rezultate ca urmare a examinarii situatiei la fata locului prin deplasarea pe teren; 
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✓ considerarea tuturor prevederilor actelor normative si a standardelor de profil, in 

vigoare la data prezentei, cu referire la lucrari similare inclusiv pentru protectia 

mediului. 

Solutia privind redimensionarea conductei de refulare SP3 – strada Fagaras din comuna 

Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, s-a definitivat ca urmare a studierii a 2 variante. 

- Varianta I: Executie conducta refulare – foraj orizontal dirijat  

- Varianta II: Executie conducta refulare – sapatura deschisa 

➢ VARIANTA I: EXECUTIE CONDUCTA REFULARE – FORAJ ORIZONTAL 

DIRIJAT 

Pe baza datelor temei de proiectare, Hydrotech Engineering & Consulting SRL a dezvoltat un 

concept pentru redimensionarea conductei de refulare existene, având ca scop solicitarea din tema 

de proiecatare si anume tranzitarea debitului de 150mc/ora. 

Determinarea debitelor de apa uzate de canalizare”, un sistem de canalizare reprezinta 

“Ansamblul de constructii specifice, instalatii si masuri constructive cu ajutorul carora se asigura 

colectarea apelor uzate menajere de la toata sau de la cea mai mare parte din populatia 

localitatilor. In ansamblul sau, sistemul asigura colectarea apelor uzate de la gospodarii, prin 

colectoare principale si secundare, intr-o statie de epurare, unde dupa tratarea acestora, apele 

epurate indeplinesc conditiile de evacuare in emisar conform prescriptiilor legale in vigoare. 

Un sistem centralizat de canalizare, se compune din retele de canalizare, statii de pompare, 

conducte de refulare de la statiile de pompare la statia de epurare. 

In prezent comuna Stefanestii de Jos beneficiaza partial de canalizare menajera. 

Lucrarile ce fac obiectul acestei investitii, vor asigura tranzitarea debitului de 150mc/ora de la 

statia de pompare SP3 – strada Fagaras catre caminul C185. 

Pentru intocmirea proiectului s-a avut in vedere, in principal, prevederile din NP 133-2013 

“Normativ privind proiectarea, executia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apa şi 

canalizare a localitatilor.“, SR 1846/1-2006 ''Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 

1: Determinarea debitelor de apa uzate de canalizare” si “Ghidul de proiectare, executie si 

exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural'', indicativ GP 106-04”. 

Stabilirea traseului s-a facut luand in considerare : 

- planurile topografice; 

- pentru amplasarea conductei de refulare se vor materializa, cu statia totala topografica in 

teren, in coordonate STEREO 70, punctele din planul de situatie; traseul va fi paralel cu conducta 

existenta. 
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In portiunile in care pe traseu exista retele utilitare, conducta de refulare se va amplasa, 

conform SR 8591:1997 - “Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare”, la urmatoarele 

distante: 

- fata de canalizatie telefonica si electrica - 0,5 m; 

- fata de conducte de distributie apa - 3 m la adancimi apropiate cu diferente mai mici de 

0,4m. In situatia traseelor paralele cu conducte de apa, amplasate la adancimi cu diferente mai 

mari de 0,5m se vor putea monta constructiv la distanta minima de 1,0m. Intersectarea se va 

realiza sub conductele de apa la cel putin 0,4m. 

Fata de constructiile liniei electrice aeriane (stalpi electrici), conducta de canalizare se va 

monta la minim 2,0 m de fundatie, conform PE106/2003 si NTE 003/04/2000 si Ordinul 48/2008 

„Intersectie si apropieri intre liniile electrice aeriene si conductele de apa si canalizare montate 

subteran”. 

In cazul in care retelele de canalizare sunt situate la mai putin de 3 m de conductele de apa, 

conductele de apa se vor monta in tub de protectie care va depasi canalul de ape uzate de o parte si 

de alta a acestuia cu 5 m in teren impermeabil si 10 m in teren permeabil. 

In situatia existentei unor retele utilitare (electrice, telefonie) pe traseu paralel sau de 

intersectare, se va prevede sprijinirea lor cu material lemnos pentru a fi protejate in timpul 

executiei. Pe aceste trasee executarea sapaturilor se va face manual. 

Pentru definitivarea traseului si amplasamentului conductei de refulare proiectate se va tine 

cont de pozitia exacta a retelelor utilitare existente, in urma avizelor obtinute anterior inceperii 

proiectarii si sondajelor ce se vor executa de constructor impreuna cu beneficiarii acestora la faza 

de executie. 

Protejarea retelelor edilitare existente (electrice, telefonice, gaze etc.) se va face conform 

standardelor şi normativelor în vigoare. 

La calcul hidraulic al conductei de refulare s-a tinut cont de panta terenului din zona, de 

coeficientul de rugozitate al tuburilor de PEID folosite si de prevederile din STAS 3051/ 91.  

Conducta de refulare 

De la statia de pompare SP3 – strada Fagaras, apa uzata menajera va fi tranzitata catre 

caminul de canalizare gravitationala C185, prin intermediul unor conducte de refulare din tuburi 

din polietilena de inalta densitate (PEID). 

Pe traseul conductei de refulare, pentru a putea asigura curatirea acesteia, au fost amplasate 2 

camine de curatire la distante de maxim 250 m unul fata de celalalt, denumite in planul de 

situatie (CC). Caminele de curatire sunt constructii in interiorul carora, pe conducta de refulare, 

sunt montate urmatoarele piese: teu egal din PEID, stut adaptor din PEID, flansa OL-Zn, flansa 

oarba OL-Zn.  
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Toate caminele de pe traseul conductelor de refulare vor fi realizate din elemente prefabricate 

din beton cu Di = 1000 mm. Caminele vor fi prevazute cu capace carosabile conform SR EN 124/ 

2015 pentru clasa D400, montate pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de 

peretele lateral, trepte metalice. Racordarea tubului din PEID in camin, se va realiza numai prin 

intermediul unei piese speciale de trecere care asigura etansarea corespunzatoare. 

Lungimea conductei de refulare propusa este de 715 ml si va fi realizata prin foraj 

orizonal dirijat din material PEID, De 200 mm, SDR 17, PE 100. 

Deasemenea caminul existent C185 va fi schimbat in totalitate cu unul nou conform 

indicatiilor din expertiza tehnica. Caminul C185 va fi realizat din elemente prefabricate din beton 

cu Di = 1000 mm. Caminul va fi prevazut cu capac carosabile conform SR EN 124/ 2015 pentru 

clasa D400, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior va fi fixat de peretele lateral, trepte 

metalice. Racordarea tubului din PEID in camin, se va realiza numai prin intermediul unei piese 

speciale de trecere care asigura etansarea corespunzatoare. Totodata se va racorda si conducta 

existenta din aval de caminul C185 care duce mai departe catre statia de epurare a a 

comunei. 

Conducta de refulare se va implementa de la flansele vanelor existente DN100 din 

caminul de vane existent. Astfel imediat dupa vane tranzitia se va face cu expansiuni 

DN100/DN200 iar iesirea prin peretele caminului de vane se va realiza doar cu carota si se 

va prevede piesa de etansare cu lant intre conducta de refulare De200mm si gaura rezultata 

din carota. 

Sistemele rutiere afectate de montarea conductei de refulare, vor fi refacute conform detaliilor 

din volumul de piese desenate. 

Vor fi, de asemenea, readuse la starea initiala si curatate de materialele rezultate in urma 

operatiilor de montare a conducteide refulare, toate spatiile folosite in acest sens. 

 

▪ EXECUTIA LUCRATILOR EDILITARE FOLOSIND METODA FORAJULUI 

ORIZONTAL DIRIJAT 

Pentru realizarea conductei de refulare, aceasta va fi pozata in teren utilizand tehnologia 

forajului orizontal dirijat. Pentru realizare lucrarilor sunt necesare realizarea urmatoarelor gropi de 

lansare-sosire: 

- 8 gropi/incinte – 4.00x1.50 m – incinte (camere de lansare/sosire) pentru realizare 

conductei refulare 

- pe zona excavatiilor deschide se vor folosii aceleasi panouri de sprijinire cu latimea de 

1,50 m fiind montate cap la cap pana la atingerea lungimii necesare.  
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Pentru executia forajului se vor folosii doar utilaje ghidate cu precizie mare prin G.P.S. 

(99,9%), dispozitivul de ghidare poate filtra interferentele in teren pana la o abatare de 0,1%. 

Astfel vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si groapa de sosire). Scopul gropilor de 

pozitie este urmatorul: 

- colectarea noroiului de foraj, 

- spatiu de cuplare – decuplare scule foraj, 

- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie. 

Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu sapatura, cu dulapi de lemn si/sau 

metalici asezati orizontal. 

Etape tehnologice ale forajului orizontal dirijat: 

Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive: 

1. Etapa initiala, a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de 

forare la inaintare, presarea laterala a materialului desprins si fixarea acestuia in pereti, gaura de 

foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat. 

2. Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea 

indepartata a forajului, inlocuirea cu 

un cap largitor de diametru superior 

sapei cu cca. 30% si retragerea la 

punctul initial de plecare (unde se 

afla echipamentul de foraj) a tijelor 

de forare impreuna cu largitorul. 

Odata cu retragerea coloanei de 

sprijin impreuna cu largitorul, 

coloana se completeaza in urma cu 

sprijin de foraj, astfel incat, desi largitorul se aproprie in permanenta de echipamentul de foraj, 

lungimea intregii coloane ramane constanta, extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la 

suprafata.  

Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana se ajunge la 

diametrul necesar pentru pozarea tevii. Conform tehnologiei forajului orizontal dirijat, acest 

diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai mare decat diametrul tevii care se pozeaza.  

Etapa a 3-a, a pozarii conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime largiri cu 

largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi pozata in teren. 

Intreg ansamblul format din: sprijin, capul largitor, capul de prindere a tevii si teava este tras prin 

deschiderea executata in capul primelor doua etape, catre echipamentul de foraj. Cand intreg 

ansamblul este scos la suprafata, la amplasamentul echipamentului, dispozitivele de largire si 
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prindere sunt detasate de teava, aceasta ramanand in subteran, in acest fel atingandu-se scopul 

intregii operatii. A doua largire executata la tragere are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj 

materialul sapat si de a-l compacta, astfel ca, datorita acestei operatii si a noroiului de foraj cu rol 

de stabilizare si lubrefiere, peretii gaurii nu se prabusesc si forajul isi pastreaza diametrul o 

perioada relativ lunga de timp (de ordinul a cateva zile), suficienta pentru a permite tragerea tevii 

fara pericol.  

Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din compozitia 

noroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor tinde sa ocupe 

intregul spatiu ramas, astfel incat, in final, teava pozata va fi in contact direct cu pamantul pe 

intreaga suprafata.   

Controlul adancimii pozarii conductei se face fie cu ajutorul aparatului de detectie fie prin 

efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu-se procese verbale intre 

constructor si beneficiar (diriginte). 

Pentru realizarea subtraversarii vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si 

groapa de capat). Scopul gropilor de pozitie este urmatorul: 

- colectarea noroiului de foraj, 

- spatiu de cuplare – decuplare scule foraj, 

- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie. 

Sprijinirea excavatiilor 

Incinta cu rol de sustinere are un caracter temporar (camera lansare si camera de sosire), pentru 

perioada de realizare a lucrarilor executie a retelelor edilitare. 

Pentru realizarea acestor incinte de acces se vor utiliza pereti de sprijin verticali. 

Peretii de sprijin vor fi realizati din sprijiniri simple din elemente metalice de inventar si din 

dulapi de lemn. 

Sprijinirile simple formeaza pereti verticali neetansi, fiind utilizate pentru sprijinirea excavatiilor 

atunci cand adancimea sapaturii este mai mare decat inaltimea la care pamantul s-ar mentine pe 

verticala nesprijinit si cand nivelul apei subterane este sub cota finala a excavatiei. Se pot utiliza 

sprijiniri simple si in cazul in care apa subterana este peste cota finala a excavatiei, cu conditia ca, 

in timpul executiei, in partea inferioara, pe toata inaltimea dintre cota finala a execavatiei si 

extradosul colectorului sa fie realizata o impermeabilizare cu beton.  

 Avantajul acestor sprijiniri este dat de simplitatea de executie si de costul relativ redus, avand in 

vedere ca, dupa finalizarea lucrarilor din amonte, sprijinirile simple se recupereaza si se 

reutilizeaza pe urmatoarele tronsoane, pana la finalizarea intregii retele.  

Incintele de acces au forme dreptunghiulara, de dimensiuni variabile, conform sectiunilor tip. 
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Sprijinirile simple din elemente metalice de inventar sunt alcatuite din panouri metalice si spraituri 

metalice telescopice. Dimensiunile elementelor sunt modulare iar spraiturile sunt telescopice, 

permitand adaptarea lor la diferite dimensiuni. 

Panourile metalice sunt alcatuite din tabla groasa iar in interior au o structura de tip fagure.   

Realizarea excavatiilor pentru incintele de acces realizate din pereti de sprijin de tipul sprijinirilor 

simple, se vor realiza concomitent cu montarea elementelor de sprijinire, astfel: 

- Realizarea, in prima faza, a unui sant pe perimetrul incintei de 0,5 – 1,0 m adancime in 

care se vor monta elementele de sprijinire (panouri, dulapi de lemn) 

- Realizarea excavatiei in interiorul incintei concomitent cu coborarea (impingerea) 

panourilor si a dulapilor si montarea spraiturilor metalice 

telescopice. 

La montajul elementelor de inventar, faptul ca nu exista 

multe piese de conectare si nu sunt folosite suruburi de 

prindere asigura un montaj rapid si in siguranta. 

Primul panou de inventar se va aseza pe doua barne de lemn 

10 x 10 cm cu sabotii de conectare in sus. Spraiturile sunt 

ansamblate in functie de latimea dorita asigurandu-se ca se 

folosesc orificiile corespunzatoare si ca, la final toate 

bolturile au sigurante. Ulterior se aseaza si conecteaza si al 

doilea panou deaspura, daca este cazul. 

La terminarea lucrarilor, pentru dezafectarea (demontarea) peretilor incintei, panourile vor fi trase 

la suprafata cu ajutorul unor lanturi testate adecvat si utilizarea unor carlige de siguranta. Forta de 

tragere nu trebuie sa fie mai mare decat sarcina maxima a lanturilor sau a ochiurilor de pe panouri. 

In mod uzual, ochiurile pentru manipularea panourilor la transport sunt diferite de ochiurile 

utilizate la extragerea panourilor din incinte, asadar, acestea nu trebuiesc confundate. Extragerea 

panourilor se va face concomitent cu umplerea in straturi a incintei. Se va asterne un strat de 

pamant, se va compacta iar operatiile se vor repeta pana la umplerea incintelor. Spraiturile se vor 

indeparta pe masura ce nivelul umpluturilor ajunge in apropierea acestora. Ulterior, panourile vor fi 

extrase si depozitate in siguranta pana ce vor fi transportate pentru reutilizare. 
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➢ VARIANTA II: EXECUTIE CONDUCTA REFULARE – SAPATURA DESCHISA 

Varianta 2 cuprinde toate elementele prevazute in varianta 1 descrise mai sus insa executia 

acesteia se va realiza prin saptura deschisa pe intreaga lungime de 715 ml. 

Conducta de refulare 

De la statia de pompare SP3 – strada Fagaras, apa uzata menajera va fi tranzitata catre 

caminul de canalizare gravitationala C185, prin intermediul unor conducte de refulare din tuburi 

din polietilena de inalta densitate (PEID). 

Pe traseul conductei de refulare, pentru a putea asigura curatirea acesteia, au fost amplasate 2 

camine de curatire la distante de maxim 250 m unul fata de celalalt, denumite in planul de 

situatie (CC). Caminele de curatire sunt constructii in interiorul carora, pe conducta de refulare, 

sunt montate urmatoarele piese: teu egal din PEID, stut adaptor din PEID, flansa OL-Zn, flansa 

oarba OL-Zn.  

Toate caminele de pe traseul conductelor de refulare vor fi realizate din elemente prefabricate 

din beton cu Di = 1000 mm. Caminele vor fi prevazute cu capace carosabile conform SR EN 124/ 

2015 pentru clasa D400, montate pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de 

peretele lateral, trepte metalice. Racordarea tubului din PEID in camin, se va realiza numai prin 

intermediul unei piese speciale de trecere care asigura etansarea corespunzatoare. 

Lungimea conductei de refulare propusa este de 715 ml si va fi realizata prin foraj 

orizonal dirijat din material PEID, De 200 mm, SDR 17, PE 100. 

Deasemenea caminul existent C185 va fi schimbat in totalitate cu unul nou conform 

indicatiilor din expertiza tehnica. Caminul C185 va fi realizat din elemente prefabricate din beton 

cu Di = 1000 mm. Caminul va fi prevazut cu capac carosabile conform SR EN 124/ 2015 pentru 

clasa D400, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior va fi fixat de peretele lateral, trepte 

metalice. Racordarea tubului din PEID in camin, se va realiza numai prin intermediul unei piese 

speciale de trecere care asigura etansarea corespunzatoare. Totodata se va racorda si conducta 

existenta din aval de caminul C185 care duce mai departe catre statia de epurare a a 

comunei. 

Conducta de refulare se va implementa de la flansele vanelor existente DN100 din 

caminul de vane existent. Astfel imediat dupa vane tranzitia se va face cu expansiuni 

DN100/DN200 iar iesirea prin peretele caminului de vane se va realiza doar cu carota si se 

va prevede piesa de etansare cu lant intre conducta de refulare De200mm si gaura rezultata 

din carota. 

Sistemele rutiere afectate de montarea conductei de refulare, vor fi refacute conform detaliilor 

din volumul de piese desenate. 
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Vor fi, de asemenea, readuse la starea initiala si curatate de materialele rezultate in urma 

operatiilor de montare a conducteide refulare, toate spatiile folosite in acest sens. 

5.1 Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-

arhitectural şi economic, cuprinzând:  

a. descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 

- Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

Nu este cazul. 

- Protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 

arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 

- Nu este cazul. 

- Intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, 

după caz; 

Nu este cazul deoarece în cadrul proiectului nu se vor face lucrări de intervenție care să 

necesite protejarea/conservarea elementelor naturale. 

- Demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea 

configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 

În vederea realizării prezentei investiții sunt necesare a se demola următoarele obiecte/lucrări 

existente: 

- Demolare camin existent C185 si inlocuirea acestuia 

Lucrarile de demolare se vor realiza astfel incat sa nu se producă poluarea cu praf datorat 

spargerii betoanelor si a excavatiilor necesare demolarilor, utilizand obligatoriu pulverizatoare cu 

apă. 

- Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

- Nu este cazul. 

- Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al 

construcţiei existente;  

Nu este cazul. 

 

b. descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie 

propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 

instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, 

finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări 

strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 

Nu este cazul. 



 

 
36 

c. analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Schimbările climatice (creșterea temperaturii, modificări ale precipitațiilor, scăderea 

straturilor de zăpadă şi gheață) au loc la nivel global și în Europa, iar unele dintre modificările 

observate au stabilit recorduri în ultimii ani. Schimbările climatice observate au condus deja la o 

gamă largă de efecte asupra sistemelor de mediu și asupra societății, efecte importante fiind 

preconizate şi în viitor. Schimbările climatice pot conduce la creşterea vulnerabilităților existente 

și la adâncirea dezechilibrelor socio-economice în Europa. Măsuri de reducere şi adaptare la 

efectele schimbărilor climatice sunt necesare în numeroase domenii, acestea putând contribui la 

scăderea pagubelor produse de dezastrele naturale şi alte efecte ale schimbărilor climatice. 

Iniţiativa Comisiei Europene “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor” din cadrul Strategiei Europa 2020, promovează trecerea la o creştere durabilă bazată pe 

utilizarea eficientă a resurselor şi pe o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. O serie de 

măsuri propuse prin acest proiect susţin obiectivele iniţiativei: 

• Asigurarea deversării în emisari a apelor uzate epurate care să corespundă prevederilor legale 

în vigoare; 

• Utilizarea echipamentelor moderne, cu consum redus de energie pentru toate obiectivele 

prevăzute în proiect; 

Lucrările propuse în cadrul proiectului se înscriu în măsurile incluse în domeniul resurselor de 

apă în cadrul Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice 2013-2020 şi în Planul naţional 

de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice şi vor contribui la atingerea ţintei de reducere 

cu 20% a emisiilor GES față de nivelurile din 1990. 

Dintre măsurile propuse în Strategia Naţională privind Schimbările Climatice 2013-2020 în 

domeniul resurselor de apă poate fi menţionată îmbunătăţirea tratării apei reziduale şi menajere. 

Planul naţional de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice include pentru sectorul 

apă potabilă şi resursele de apă următoarele tipuri de acţiuni: 

Pentru reducerea GES şi creşterea eficienţei energetice: 

✓ continuarea finanțării modernizării sistemelor eficiente de alimentare cu apă, de 

distribuție a apei și a rețelei de canalizare pentru a se asigura conformitatea cu 

cerințele UE relevante privind calitatea apei și acoperirea serviciilor și reducerea 

emisiilor de GES. 

Adaptare la schimbările climatice: 

✓  sprijinirea  investițiilor   în  utilități  cu  scopul  reducerii  pierderilor  din sistemele 

rețelelor de distribuție a apei; 
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Efectele viitoare ale schimbărilor climatice reprezintă o provocare semnificativă pentru 

operatorii sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, aceştia putându-se confrunta cu o serie de 

probleme, precum: reducerea cantitativă sau varianţii cantitative neprevăzute ale surselor de apă, 

afectarea nivelului de calitate al surselor ce poate conduce la creşterea incidenţei bolilor hidrice, 

punerea sub presiune a reţelelor de canalizare şi staţiilor epurare ca urmare a ploilor de scurtă 

durată cu intensitate mare şi inundarea zonelor locuite, creşterea concentraţiilor poluanţilor în 

cursurile de apă în perioadele secetoase, costuri de operare neprevăzute etc. 

d. informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 

specifice în cazul existenţei unor zone protejate;  

Nu este cazul. 

e. caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 

lucrărilor de intervenţie. 

Principalele caracteristici tehnice sunt urmatoarele: 

- Conducta refulare PEID, De200 mm, SDR 17, PE 100 – L=715 ml (executata prin foraj 

orizontal dirijat) capabila sa tranziteze debitul de 150 mc/ora 

- Camine de curatire cu Dn=1000 mm = 2 buc 

- Camin de vizitare C185 (care se va schimba) 

5.2 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale 

de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Nu este cazul. 

 

5.3 Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

Documentație tehnică 

(faza PT+DE) 

Obtinere A.C.

Organizare de şantier 

Execuție lucrari

Denumirea lucrarilor

42 31

PERIOADA DE EXECUTIE 

 - luni -
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5.4 Costurile estimative ale investiţiei: 

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor

investiţii similare;- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a 

investiţiei. 

Varianta I - PROPUSĂ: 

    I 

C+M 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei

publice. 

Nu este cazul. 

5.5 Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

a. impactul social şi cultural;

Rezultatele   implementării   proiectului   vor   contribui   la   îndeplinirea   următoarelor

obiective: 

- conformarea cu Directiva privind apele uzate din zonele urbane 91/271 /CE în aria de proiect;

- îmbunătățirea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de proiect prin creșterea gradului de

acoperire la nivelul ariei de proiect, după implementarea proiectului;

- asigurarea si menţinerea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare ale localităţii la un nivel

satisfăcător;

- respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodăririi apelor si protecţiei mediului;

- Indeplinirea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat, privind epurarea apelor uzate,

transpuse in legislatia nationala, prin HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Impactul socio – economic al noii investitii

Redimensionarea conductei de refulare va duce la asigurarea conditiilor de protectie a

mediului impotriva poluarii difuze datorita populatiei comunei Ștefăneștii de Jos prin asigurarea 

unui sistem centralizat, colectare si evacuarea de ape epurate corespunzator in receptori naturali. 

In concluzie, impactul socio- economic al investitiei este pozitiv. 

b. estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în

faza de operare; 

Număr de locuri de muncă create în faza de realizare 

Dupa  incheierea  contractului  de  lucrari,  executantul  va  mobiliza  resursele materiale, 

resursele umane, utilajele si echipamentele necesare realizarii investitiei. 

Pentru  realizarea  investitiei,  consideram  ca  sunt  necesare  urmatoarele  resurse umane, 

defalcate pe categorii de personal: 
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✓ ingineri; 

✓ instalator conductă; 

✓ operatori utilaj greu; 

✓ soferi; 

✓ muncitori terasamente; 

✓ muncitori necalificati. 

Estimăm un număr de 6 locuri de muncă în faza de realizare a investiției. 

Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

In faza de operare nu se vor realiza locuri noi de munca. 

c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz. 

Protecţia calităţii apelor: Surse existente si posibile de poluare a apelor 

Pentru inlăturarea pericolului de poluare al apelor de suprafaţa si subterane ce poate apare in 

faza de execuţie, o atenţie deosebita trebuie acordata: 

✓ execuţiei săpăturilor in terenurile in panta, unde poate  fi favorizata eroziunea de 

suprafaţa si ca urmare se pot antrena in cursurile de apa suspensii solide; existenta in 

compoziţia acestor pământuri a unor compuşi solubili trebuie atent evaluata, luându- 

se masuri pentru limitarea dizolvării acestora in apele meteorice; 

✓ depozitarii carburanţilor si manevrării acestora, care la o manipulare neatenta pot 

ajunge pe sol si se vor infiltra in pământ; 

✓ depozitarii materialelor de construcţie care in cazul ploilor abundente pot fi antrenate 

in cursurile de apa; 

✓ depozitarea materialului rezultat din excavaţii, care, de asemenea, poate fi antrenat in 

apele de suprafaţa. 

In cadrul lucrărilor ce se vor desfăşura pentru realizarea obiectivului propus vor fi prevăzute 

grupuri sanitare  ecologice. Apele uzate rezultate din organizările de şantier vor fi colectate si 

evacuate cu respectarea normelor impuse de reglementările in vigoare, NTPA 001/2005, respectiv 

NTPA 002/2005. 

Debite si concentraţii de poluanţi comparativ cu normele legale in vigoare. 

Se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume: 

✓ OUG 195/2005 – privind protecţia mediului 

✓ Legea apelor - Legea 107/1996 

✓ Legea   privind   calitatea   apei   potabile   -   Legea   458/2002   cu   modificarile 

ulterioare. 
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✓ NTPA 001/2005-respectiv normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor in 

apele evacuate in receptori naturali 

✓ NTPA 002/2005-respectiv normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor in 

apele evacuate in reţele de canalizare. 

Protecţia aerului: Sursele de poluanţi pentru aer 

Realizarea investiţiei propuse implica, in perioada de execuţie: 

✓ Lucrări privind execuţia propriu zisa a lucrărilor proiectate; 

✓ Traficul  autovehiculelor  pentru  transportul  materialelor  de  construcţii  si  al 

muncitorilor. 

In perioada de execuţie a proiectului, poluarea aerului se produce prin: 

✓ gazele provenite din arderea carburanţilor in motoarele utilajelor terasiere si de 

transport (excavatoare, camioane); 

✓ particule in suspensie rezultate din lucrările realizate; 

✓ pulberile antrenate prin circulaţia autovehiculelor in şantier si pe drumurile publice, 

la transportul materialelor si al personalului angajat. 

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de eşapament 

evacuate in atmosfera conţinând Intregul complex de poluanţi specific arderii interne a motorinei: 

oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de 

carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), 

hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). 

Complexul de poluanţi organici si anorganici emişi in atmosfera prin gazele de eşapament 

conţine substanţe cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel prezenta, pe lângă poluanţii 

comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substanţe cu potenţial cancerigen evidenţiat prin studii 

epidemiologice efectuate sub egida Organizaţiei Mondiale a sănătăţii si anume: cadmiul, nichelul, 

cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). 

Se remarca, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N2O) – substanţa incriminata in 

epuizarea stratului de ozon stratosferic – si a metanului care, Impreuna cu CO, au efecte la scara 

globala asupra mediului, fiind gaze cu efect de sera. 

Este evident faptul ca emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai 

avansate, tendinţa in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de 

putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. 

Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau 

in apropierea solului (Inălţimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului) si surse 

mobile. 
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Se menţionează ca emisiile de poluanţi atmosferici corespunzătoare activităţilor aferente 

lucrării sunt intermitente. 

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc în zona lucrărilor 

pentru realizarea proiectului sunt surse libere, având cu totul alte caracteristici decât sursele 

aferente unor activităţi industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor 

instalaţii de captare - tratare a aerului impurificat si a gazelor reziduale. 

Concentraţii si debite masice de poluanţi evacuaţi in atmosfera 

Normele legale in vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. 

Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea 

acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto, 

respectiv in realizarea lucrărilor la punctele de lucru. Prin verificarea tehnica periodica a 

autovehiculelor se asigura implicit Incadrarea emisiilor generate de motoarele acestora in limitele 

impuse de normele in vigoare. 

Impactul produs de zgomot si vibratii 

Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în 

funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă orizontală 

şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. 

Din măsurători, efectuate la societaţi cu activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în zona 

utilajelor, la o distanţe de 10 – 15 m prezintă valori de: 

• 60 –115 dB(A) – zonă de acţiune a mijloacelor auto (basculante, cisterne,etc); 

Pentru activităţi de tip industrial sunt prevăzute limitări ale nivelului de zgomot la limita 

funcţională din mediul urban, prin STAS 10009/88. 

Activităţile specifice Organizării de şantier se încadrează în locuri de muncă în spaţiu deschis, 

şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii, care prevăd ca limită 

maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a 

atenţiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru. 

La această valoare se poate adăuga corecţia de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor impulsive 

(impulsuri de amplitudini sensibil egale). 

Organizarea de şantier prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin 

tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiaţii pentru mediu. 

Nu se asteapta generarea unor niveluri excesive de zgomot si vibratii asupra locuintelor din 

vecinatate. Nivelurile admisibile cele mai ridicate (NAR) ale presiunii zgomotului in diferitele 

zone ale asezarilor (Standarde igienice Nr.0-64) in privinta celor mai ridicate niveluri de zgomot 

admisibile in zonele locuite sunt prezentate in Tabelul de mai jos 
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Cele mai ridicate niveluri admisibile de zgomot în zonele locuite 

Teritorii si zone din suprafetele locuite  Nivel de zgomot 

(dВ) Ziua 

Nivel de zgomot 

(dВ) Noaptea 

Parti urbane existente  55 45 

Parti urbane existente adiacente cu drumurile 

principale 

60 50 

Teritorii si zone industriale 70 70 

In cazul unei montari necorespunzatoare si a unei proaste intretineri a utilajelor, pot creste 

vibratiile industriale. 

Impactul asupra infrastructurilor existente 

Santierul nu va avea impact asupra retelelor de orice tip (trafic rutier, cale ferata, telefonica, 

electrica, etc). 

Protecţia Impotriva radiaţiilor 

Specificul lucrărilor in perioada de execuţie nu include utilizarea surselor radioactive. 

Radiaţiile electromagnetice generate de funcţionarea motoarelor electrice in şantier sunt 

nesemnificative si unanim acceptate ca nepericuloase pentru sănătate la locul de munca. 

Astfel, nu pot exista in condiţii normale surse de radiaţii. 

Protecţia solului si subsolului 

În vederea prevenirii unui posibil impact generat de conducta de refulare solului si subsolului, 

se vor avea în vedere următoarele recomandari: 

• depistarea la timp a eventualelor avarii la constructiile si instalatiile prezentate şi remedierea 

lor. 

Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice 

După finalizarea lucrărilor, in cadrul proiectului de refacere ecologica vor fi prevăzute lucrări 

prin care se redau destinaţiei iniţiale terenurile ocupate temporar si se va reface vegetaţia. In 

aceasta situaţie, impactul asupra vegetaţiei si faunei terestre este de importanta redusa si se va 

manifesta doar pe o perioada scurta de timp. 

Pentru limitarea efectelor lucrărilor propuse asupra ecosistemelor terestre trebuie avut in 

vedere refacerea vegetaţiei in zona excavaţiilor pentru pozarea conductelor. 

Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public 

Influenta pe care lucrările de execuţie le vor avea asupra aşezărilor umane se va manifesta 

prin: 

✓ Circulaţia autovehiculelor de transport, utilajelor si vehiculelor de şantier ce va 

implica o creştere a traficului in zona, reducerea caii rutiere disponibile, o creştere a 

fondului sonor si implicit impurificarea aerului. 

Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, funcţie de intensitatea si de structura 

(categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este dificil sa se estimeze o variaţie 
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temporala a emisiilor, estimare care, fiind dependenta de  o  multitudine de  variabile 

independente, este supusa unor erori notabile. 

Poluanţii emişi in atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele 

vehiculelor rutiere, sunt reprezentaţi de un complex de substanţe anorganice si organice sub forma 

de gaze si de particule, conţinând: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), 

oxizi de sulf, metan, mici cantităţi de amoniac, compuşi organici volatili nonmetanici (inclusiv 

hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule Incărcate 

cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn). 

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de eşapament), dar turbulenta creata de 

deplasarea vehiculelor in stratul de aer de lângă sol si de diferenţa de temperatura dintre gazele de 

eşapament si aerul atmosferic conduc la o înălţime de emisie de circa 2 m (conform informaţiilor 

din literatura de specialitate). 

Ca urmare a celor prezentate anterior, se vor lua masuri de diminuare a efectelor produse de 

lucrări prin: 

✓ realizarea unui program de lucru cu un orar bine stabilit; 

✓ verificarea autovehiculelor si utilajelor privind nivelul de monoxid de carbon si 

concentraţiile de emisii in gazele de eşapament; 

✓ realizarea lucrărilor în timp conform graficului de execuție 

✓ curăţarea de pământ sau alte materiale a pneurilor autovehiculelor de transport sau a 

altor utilaje ce părăsesc zonele de lucru; 

✓ efectuarea de controale la transportul de beton cu autobetoniere,  pentru  a  se preveni 

in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor si aruncarea apei cu 

lapte de ciment in parcursul din localităţi sau pe drumurile publice. 

Gospodărirea deşeurilor 

In perioada de execuţie deşeurile rezultate sunt de următoarele categorii: 

✓ deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantierul de construcţii, 

constituite in principal din hârtie, pungi, folii de polietilena, ambalaje PET, materii 

organice (resturi alimentare); 

✓ deşeuri tehnologice produse la pământ rezultat din săpături, lemn etc., in special de la 

pozarea conductelor si a altor construcţii etc. 

Pentru a asigura managementul deşeurilor in conformitate cu legislaţia naţionala, 

antreprenorul general al lucrărilor va Incheia contracte cu operatorul de salubritate local in vederea 

depozitarii deşeurilor. 
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Din cele prezentate anterior se remarca faptul ca, principalul tip de deşeuri va fi reprezentat 

prin deşeuri de construcţie, inerte, pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa la groapa 

de gunoi. 

Deşeurile menajere pot fi colectate in pubele si depozitate in locuri special amenajate, de unde 

se evacuează la rampa de gunoi ale localităţii. 

O atenţie deosebita si exigenta trebuie sa manifeste Consiliul local la recepţia finala pentru a 

obliga constructorul sa efectueze corespunzător lucrările de refacere a terenului ocupat temporar 

de şantier. Un volum important din aceste lucrări este reprezentat prin colectarea si Indepărtarea 

deşeurilor tehnologice rezultate in urma diverselor faze de execuţie. 

Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase 

In perioada de execuţie, constructorul va utiliza o cantitate Insemnata de carburanţi si uleiuri 

pentru utilajele si vehiculele de transport. 

In cazul in care vor fi prevăzute depozite de carburanţi acestea trebuie sa fie amenajat 

corespunzător normelor si cu avizul PSI. 

Pentru protecţia solului si subsolului, stocarea si manipularea carburanţilor trebuie sa se facă 

pe platforme betonate, prevăzute cu şanţuri de colectare a scurgerilor. 

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in şantier in perfecta stare de funcţionare, având 

făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianţi. 

Schimbarea  lubrifianţilor  si  Intreţinerea  acumulatorilor  se  vor   executa  in   ateliere 

specializate. Din implementarea proiectului nu vor rezulta deşeuri de azbociment. 

5.6 Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:  

a. prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă;  

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, 

prezumat la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 30 ani, din care primul an 

pentru implementare si executie si 29 de ani perioada de referinta. 

Procentele de esalonare au fost stabilite conform cu Graficul de esalonare a lucrarilor, tinand 

seama de valorile costurilor pe elemente, incluse in Devizul General Estimativ al Proiectului. 

La elaborarea analizei financiare si socio-economice s-a adoptat un scenariu privind evolutia 

viitoare a ratei inflatiei, de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de crestere, precum si indicii 

de crestere cu baza fixa anul 1 de analiza (asimilat cu anul de implementare a proiectului) sunt 

prezentate in continuare: 

Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rata 

inflatiei 

5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de 5 %, 

pentru analiza financiara. 

Evolutia prezumata a tarifului 

Preturile si tarifele pentru plata serviciilor de preluare ape menajere se fundamenteaza pe baza 

costurilor de întreținere și operare, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active 

corporale si necorporale si include cote pentru plata dobanzilor si restituirea creditelor, pentru 

crearea surselor de dezvoltare si modernizare a obiectivului, precum si profitul operatorului, in 

conditiile legii, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

✓ structura si nivelul tarifelor sa fie stabilite astfel incat sa reflecte costul efectiv al 

furnizarii/prestarii serviciilor de apa si de canalizare, sa descurajeze consumul excesiv, sa 

incurajeze functionarea eficienta a acestora si protectia mediului, sa incurajeze investitiile de 

capital si sa fie corelate cu gradul de suportabilitate de catre utilizatori; 

✓ sa fie asigurata si respectata autonomia financiara a operatorului; 

✓ operatorul sa aiba dreptul de a propune tarife binome care au: o componenta fixa, 

proportional cu cheltuielile necesare pentru mentinerea in exploatare si functionarea in 

conditii de siguranta si eficienta a stației de epurare, si una variabila, in functie de cantitatea 

de ape epurate, inregistrate la utilizatori; 

✓ operatorul sa aiba dreptul de a indexa periodic tarifele in functie de rata inflatiei, in baza 

unor formule de indexare avizate de autoritatea de reglementare si aprobate de autoritatile 

administratiei publice locale responsabile. 

Inainte de a efectua analiza financiara, trebuie mai intai sa prezentam fundamentarea acestei 

analize, tinand cont de urmatoarele elemente: 

✓ modelul financiar: aceasta informatie este necesara pentru a intelege modul de formare a 

veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ‘tehnice’ ale analizei financiare 

✓ proiectiile financiare: proiectii ce prezinta costurile investitionale si operationale aferente 

proiectului 

✓ sustenabilitatea proiectului: ce indica performantele financiare ale proiectului (VAN – 

valoarea neta actualizata, RIR – rata interna de rentabilitate, raportul cost/beneficiu) 

Modelul financiar 

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru 

implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza 

operationala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica 

diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand 

aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ‘aduce’ o valoare 

viitoare in prezent, la un numitor comun. 



 

 
46 

Valoarea actualizata neta (VAN) 

Valoare neta actualizata indica valoarea actuala – la momentul zero – a implementarii unui 

proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. 

VAN = Σ[Vh – (Ih + Ch)]x1/(1+k)t 

unde : 

Vh = venitul in anul h 

Ih = cheltuieli de investitii in anul h 

Ch = costurile din anul h 

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede 

cheltuielile, toate aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent – cu ajutorul ratei de actualizare – si 

insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul. 

Rata interna de rentabilitate (RIR) 

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta rata 

interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca 

veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea. Valoare RIR negativa poate fi acceptata 

pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare – datorita faptului ca acest tip de 

investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau 

genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, retele de alimentare 

cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR 

economice pozitiva – acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor 

socio - economice. 

RIR = [amin + (amax – amin) x VAN+]/(VAN+ + |VAN-|) 

Raportul Cost/Beneficiu 

Raportul cost/beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala 

a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei: 

Raport cost/beneficiu = VP(I)0 / VP(O)0 

unde : 

VP(I)0 = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada 

analizata (inclusiv valoarea reziduala) 

VP(O)0 = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada 

analizata (inclusiv costurilor investitionale) 

Rata de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de 5%, 

pentru analiza financiara. 
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Proiectiile financiare 

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului 

propus: costurile de investitie si costurile de operare si intretinere. Costurile investitionale au fost 

estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor prezentate in capitolul alocat 

devizului general al investitiei. 

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa terminarea 

constructiei proiectului. 

Pentru prezenta investiție, costurile anuale sunt estimate (pentru primul an de exploatare a 

investitiei), conform normelor tehnice; aceasta valoarea va fi actualizata cu rata inflatiei din anul 

respectiv (sursa: normele tehnice aprobate de instituţiile abilitate din România). Aceasta valoare 

este conforma cu soluţia tehnica prezentata in proiect. 

Costurile cu forta de munca se refera la costurile salariale corespunzatoare salariatilor angajati 

permanent. 

Costurile cu materialele si cu personalul au fost calculate folosindu-se experienta 

Proiectantului din derularea unor proiecte similare. Acestea au fost ajustate direct proportional cu 

magnitudinea Proiectului de fata si cu efectele generate de implementarea acestuia. 

Veniturile au fost estimate astfel: 

Venituri incepand cu anul 1 de exploatare = 1% x 968.856 lei/an =9.688,56 lei/an. 

b. analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, 

inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;  

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privira la fluxurile de intrari si iesiri, 

structura veniturilor si cheltuielilor necesare implemetarii proiectului dar si de-a lungul perioadei 

previzionate, in vederea determinarii durabilitatii financiare. Modelul teoretic utilizat este modelul 

DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) care cuantifica diferenta dintre veniturile si 

cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor 

de actualizare, operatiune necesara pentru a “aduce” o valoare viitoare in prezent. In aceasta 

metoda, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in 

considerare. 

Analiza financiara isi propune sa surprinda impactul global al proiectului prin estimarea 

reducerilor inregistrate la nivelul diferitelor capitole de costuri si a plusului de venituri. Pentru 

aceatsa, se vor lua in calcul doua scenarii de evolutie: scenariul “fara proiect” si scenariul “cu 

proiect”. 

Scenariul 0 “fara proiect” 

Acest scenariu presupune ca proiectul nu se implementeaza. Analiza este construita pe baza 

costurilor actuale de operare, in concordanta cu situatia reala a obiectivului de investitii. 



 

 
48 

In scopul indeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativa zero sau varianta fara 

investitie reprezinta acea optiune in care se utilizeaza infrastructura existenta. 

Varianta zero nu asigura indeplinirea obiectivului principal al proiectului de investitie – 

redimensionare conducta refulare statie pompare SP3 – str. Fagaras, comuna Ștefăneștii de Jos, 

drept urmare aceasta varianta nu este recomandata a fi selectata. 

Aceasta varianta nu va produce nici un impact pozitiv asupra comunitatii locale si regionale ci 

din contra va afecta atat intreaga comunitate cat si fiecare individ in parte. 

Principalele forme de potential impact negativ asociate adoptarii alternativei zero sunt 

urmatoarele: 

✓ scaderea  nivelului  de  trai  pentru  locuitorii  din comunitate,  din  zona  de implementare a 

proiectului 

✓ scaderea atractivitatii zonei din punct de vedere  economic 

✓ scaderea numarului de locuitori care au acces la servicii imbunatatite 

✓ pierderea oportunitatii de a obtine noi venituri la bugetul local prin dezvoltarea zonei 

studiate 

Toate aceste efecte imediate pot avea la randul lor consecinte negative pe termen lung 

constand in inrautatirea situatiei sociale la nivelul zonei de implementare a proeictului. 

A nu realiza aceasta investie a carei necesitate reiese din realitatile contemporane ale societatii 

romanesti, inseamna ca autoritatea locala si statul, in ansamblul sau, sa nu isi duca la indeplinire 

misiunea de furnizor de servicii sociale catre persoanele care au nevoie de aceste servicii. 

Scenariul “cu proiect” 

Acest scenariu presupune ca proiectul va fi implementat. Investitia propusa va avea ca rezultat 

crestere veniturilor. 

Investitia face parte din strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, aşa cum sunt acestea definite în legislaţia în vigoare, are ca obiectiv 

fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 

publice pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 

Date fiind disfunctiile existente in prezent in problema asigurarii utilitățiilor, atat din punct de 

vedere al sistemului in sine cat si a elementelor de mediu, de ordin sanitar si igienico-sanitar si 

mai ales in contextul semnificatiei pe care localitatea o are deja, ca fiind o zona de interes cu 

potential economic ridicat, este absolut necesar realizarea unui sistem centralizat de colectare si 

evacuarea de ape epurate corespunzator in receptori naturali, la nivelul intregii localități care sa 

conduca la eliminarea disfunctiilor actuale si care sa solutioneze toate problemele neconforme cu 

legislatia in vigoare in domeniu, asigurand un grad marit de confort in zona. 

Analiza optiunilor presupune urmatorul tip de analiza: 
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-varianta zero (varianta fara investitie) = alternativa de a nu face nimic 

-varianta maxima (varianta cu investitie maxima) = alternativa de a face ceva (sau alternativa 

rezonabila, un proiect bazat pe concept sau alternativa tehnologica) 

Alternativa variantei cu investitie maxima este cea considerata a indeplini obiectivele propuse 

atat de comunitatea locala cat si la nivel  regional si local. 

Ipotezele care au stat la baza evaluării sunt prezentate în tabelul următor: 

Element Ipoteze 

 

Perioada 

proiectului 

Anul 2021 este considerat anul de referinţă al proiectului, iar 

analiza economico-financiară a proiectului are ca punct de 

referinţă anul 2021. 

Toate ipotezele au fost făcute pe o perioadă de 30 de ani. 

Costurile de 

întreţinere şi 

operare 

Costurile de întreţinere şi operare au fost estimate la nivelul unei 

funcţionări optime a tuturor obiectelor prevăzute în proiect. 

 

Salariaţi 

Pentru operarea obiectivului nu este necesar personal nou. 

 

Inlocuiri/Reinvestiri 

În funcţie de durata de viaţă a lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor, s-a prevăzut un cost de înlocuire a acestora la 

sfârşitul perioadei de viaţă. 
Tarife Tarifele utilizate au ca sursă operatorul 

TVA În momentul de analiză economico-financiară s-a considerat 

valoarea TVA de 19% 
 

Valoarea reziduală 

Valoarea reziduală a fost calculată ca diferenţa între costul total cu 

investiţia şi valoarea amortizată cumulată până la sfârşitul perioadei 

de analiză. 

Rata de 

actualizare(%) 

Pentru analiza economico-financiară s-a folosit o rată de 5% 

pentru actualizarea fluxurilor de numerar actuale 

Pe lânga costurile de investiţie, proiectul generează şi cheltuieli pe termen lung, asociate 

întreţinerii și operării. 

Având în vedere tendinţa generală de creştere a preţurilor şi tarifelor pentru materii prime, 

materiale şi servicii de la un an la altul reflectate de evoluţia pietei, s-a considerat ipoteza că 

acestea vor continua să crească.  

Indicatorii financiari si economici corespunzatori scenariului cu proiect vor fi calculati si 

analizati in cadrul capitolelor urmatoare: Analiza financiara, Analiza economica, Analiza cost 

beneficiu pentru ambele scenarii analizate. 
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c. analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila, VAN trebuie sa fie

negativ, iar RIR mai mica decat rata de actualizare(5%). 

Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite : 

✓ venitul net actualizat (VAN) trebuie sa fie < 0

✓ rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%)

✓ raportul cost/beneficii ≤ 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de

referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei

✓ fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta.

Estimarea costurilor de operare, intretinere si operare pentru perioada de referinta de 

30 ani pentru varianta propusa se regasesc in ANEXA 4. 

Anexa.5 „Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de performanta 

financiara” a fost intocmita pe baza valorilor din devizul general al proiectului, si luand in calcul 

urmatoarele ipoteze: 

✓ Valorile prezentate in tabel sunt exprimate in LEI si nu includ TVA;

✓ Pentru intretinerea investitiei odata cu punerea acesteia in functiune s-a luat cheltuieli de

intretinere estimate la 1% anual din valoarea de C+M a investitiei de baza

✓ S-a luat in considerare ca investitia va fi realizata în 15 luni, costul realizarii acesteia fiind

distribuit in decursul unui singur an

✓ Cheltuielile financiare reprezinta taxele de 30% pentru cheltuielile cu salariile, si 2% pentru

restul cheltuielilor reprezentand taxe bancare etc.

✓ Pentru un calcul prudent, s-a luat in considerare si categoria de cheltuieli neprevazute,

reprezentand 5% din totalul cheltuielilor de intretinere;

✓ Valoarea de lichidare s-a calculat luand in calcul amortizarea constructiilor investitiilor,

acestea avand o durata estimativa de viata de 35 de ani

Astfel, indicatorii financiari rezultati ai proiectului sunt dupa cum urmeaza: 

Indicator/ Varianta 

finantare 

VAN RIR Venituri/Cheltuieli 

actualizate 

Varianta I (propusa) -2.21 % 0.41 

Analiza financiara a condus la obtinerea urmatorilor indicatori globali de evaluare a profitabilitatii 

financiare a investitiei: VAN= -            mii LEI RIR = -2.21% (<5%) si raportul cost beneficiu este 

=0,41 (<1). Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor structurale, 

VANF a investiţiei trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiţiei mai mică decât rata de actualizare. 

Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii se conformează acestor reguli, ceea 

ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare comunitară nerambursabilă pentru a putea fi 
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implementat. Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o 

evoluţie favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în 

special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final populatiei zonei de influenta. De altfel şi 

obţinerea unor indicatori ai performanţei economice buni reprezintă o condiţie obligatorie pentru ca 

proiectul să primească finanţare nerambursabilă. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii face obiectul 

capitolului de analiză economică. 

Sustenabilitatea proiectului 

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, 

din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. 

Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluţie 

favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în 

special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg. 

Din punct de vedere financiar, varianta propusa respectă condițiile pentru obținrea finanțării 

publice a investiției propuse. 

d. analiza economică; analiza cost-eficacitate;  

Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului si a contribuţiei proiectului la 

cresterea economică la nivel regional si national. 

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai 

punctul de vedere al proprietarului activelor. 

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-

economice. În vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări 

pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare. 

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în 

concordanţă cu: 

• „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia 

Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020; 

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele 

elemente: 

• Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului 

necuantificabil, actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a 

proiectelor, evaluarea riscului viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al fondurilor publice, 

tratarea efectelor socio-economice indirecte; 

• Costuri de mediu; 

• Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru 

implementarea proiectului, costurile de întreţinere, operare şi administrare, valoarea reziduală). 
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Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in 

conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis  of  

investment  projects’  editat  de  “Evaluation  Unit  -  DG  Regional  Policy”, 

Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, 

Romania incadrandu-se in aceasta categorie. 

Ipoteze de baza 

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc 

costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii 

societăţi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde 

intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, 

precum costurile de construcţii si întreţinere şi economiile din costurile de operare precum şi 

elemente fără valoare de piaţă directă precum reducerea numărului de accidente şi impactul de 

mediu. 

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a 

permite realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi 

apoi sunt cumulate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina 

dacă proiectul este dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de 

acceptat faptul că nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu 

tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara. 

Anul 2021 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate 

costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2021. 

Lucrarile de investiții vor fi realizate in perioada 2021-2022. Astfel, situatia imbunatatita a 

infrastructurii va exista incepand cu anul 2022. Perioada de calcul folosita este de 30 de ani. 

Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt 

descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ – “Evaluation Unit - DG 

Regional Policy”, Comisia Europeana. 

Ca indicator de performanta a lucrarilor de investiție, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta 

(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). 

Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. 

In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru 

care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero. 

Rata Interna de Rentabilitate Economica 

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele: 

□ Toate beneficiile şi costurile incrementale sunt exprimate în preţuri reale 2021, în Lei; 
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□ RIR este calculată pentru o durată de 30 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de

construcţie (4 luni), precum şi perioada de exploatare, până în anul 30 (anul efectiv 2052); 

□ Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea RIR cu Costul Economic

real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin 

urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă RIR este mai mare sau egală cu 5%, 

conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri (BC) supraunitar. 

Eşalonarea Investiţiei 

□ Eşalonarea investiţiei s-a presupus a se derula pe o perioadă de 5  luni, pentru anul de

analiza 1, conform Calendarului Proiectului. 

Beneficiile economice 

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare 

care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de 

analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” 

si “fara proiect”. 

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in 

doua categorii: 

✓ Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate); si

✓ Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari directi ai proiectului sunt rezidenții zonelor de influență, aceia care 

beneficiaza in mod direct de implementarea sistemului centralizat de colectare și epurare a apelor 

uzate conforme în receptorii naturali. 

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica 

Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei. 

Anexa.6 „Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de eficienta economica” 

in varianta cu finantare a fost intocmita pe baza valorilor din devizul general al proiectului. 

Pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 5%  (rata de actualizare) s-au obtinut 

urmatorii indicatori de eficienta economica a investitiei:  

Indicator/ Varianta 

finantare 

VAN RIR Venituri/Cheltuieli 

actualizate 

Varianta 1 (propusa) 40.33 % 1.21 

Indicatorii de performanta „economica” de mai sus demonstreaza viabilitatea proiectului din 

punct de vedere social si de mediu, proiectul prezentand o valoare actuala neta pozitiva, o rata 

interna de rentabilitate mai mare decat rata de actualizare folosita, si un raport venituri/ cheltuieli 

actualizate supraunitar. 
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Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiţiei, VAN fiind pozitiv, dar şi 

efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice şi sociale pe 

care acesta le implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1.  

În ceea ce priveşte rata internă de rentabilitate economică a proiectului, aceasta este 

superioară ratei de actualizare socială de 5%. Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct de 

vedere economic a investitiei. 

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce 

conduce la concluzia ca proiectul merita promovat. 

Condiţiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic 

sunt: 

VAN să fie pozitiv; 

RIR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%); 

BC să fie mai mare decât 1. 

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere 

economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de 

implementarea proiectului. 

e. analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de senzitivitate

Exista trei metode principale pentru efectuarea unei analize de risc / incertitudine, si anume 

analiza de senzitivitate (analiza scenariului „ce se întâmpla daca”), valori de comutare si analiza 

probabilitatii riscului. 

O analiza de senzitivitate este considerata cea mai simpla forma de analiza de risc / 

incertitudine si este probabil cel mai frecvent aplicata în conducerea analizei de risc / incertitudine. 

Ea implica stabilirea de scenarii „ce se întâmpla daca” pentru a reflecta modificarile valorilor 

variabilelor si parametrilor „critici” ale modelului. 

Ghidul CE defineste variabilele / parametrii „critici” ca fiind „cele ale caror variatii, pozitive 

sau negative, comparate cu valorile utilizate drept estimarea cea mai buna în cazul cel mai bun, au 

cel mai mare efect asupra ratei interne de rentabilitate RIR sau asupra valorii nete actuale VAN si 

astfel determina cele mai semnificative schimbari ale acestor parametri. 

Pentru fiecare scenariu „ce se întâmpla daca” indicatorii de apreciere a rentabilitatii sunt 

recalculati. 

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai 

modelului, ale caror variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite 

pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai 
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rentabilitatii, respectiv RIR si VNA; cu alte cuvinte influenteaza in cea mai mare masura acesti 

indicatori. 

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului 

analizat si trebuie determinat cu mare acuratete. 

Pentru distingerea variabilelor critice, Ghidul CE recomanda un criteriu general, dupa cum 

urmeaza: „Drept criteriu general, recomandam sa se ia în considerare acei parametri pentru care o 

variatie (pozitiva sau negativa) de 1% da nastere unei variatii corespunzatoare de 1% a RIR sau de 

5% în valoarea de baza a VNA.” (Ghidul analizei costuri-beneficii în proiectele de investitie 

(Fondul structural-ERDF, Fondul de coeziune si ISPA). Unitatea de evaluare, Politica regionala 

DG, Comisia Europeana. P.38).  In analiza de fata se va considera 1% ca valoare de prag atat 

pentru valoarea actualizata neta, cat si pentru rata interna de rentabilitate economica. 

In continuare, se va evalua gradul de variatie a acestor indicatori la variabilele de influenta. 

Pentru fiecare categorie de beneficii si cheltuieli se va considera o variatie de 1% si se vor 

calcula variatiile corespunzatoare induse indicatorilor de eficienta, in marime absoluta. 

Tabelele urmatoare contin evaluarea gradului de influenta asupra eficientei investitiei pentru 

fiecare dintre factorii de influenta. 

Pentru o variatie de ±1% a fiecarui factor de influenta s-au obtinut variatiile corespondente ale 

RIR (Rata Interna de Rentabilitate) si VAN (Valoare Actuala Neta). 

Tabelele precedente arata ca, pentru o variatie pozitiva a beneficiilor, indicatorii de eficienta 

ai investitie vor evolua in acelasi sens, pe cand intre categoriile de costuri, pe de o parte si RIR si 

VAN, pe de alta parte, exista o relatie de inversa proportionalitate. Avand in vedere acestea, putem 

concluziona asupra faptului ca variabilele cost de investitie si beneficii economice sunt critice. 

Varianta I (propusă) 

Nr.

crt 

Variabilele de 

influenta 
Variatie 

Valoare Valoare RIR RIR 
Variație 

RIR 

VAN VAN 
Variație 

VAN 
initial modificat initial modificat initial modificat 

1 
Costuri de investitie 

2 
Costuri de investitie 

2 Costuri de 

intretinere si 

operare 

4 Costuri de 

intretinere si 

operare 

5 
Beneficii economice 

6 
Beneficii economice 

Efectuând analiza de sensitivitate a prezentului proiect, am concluzionat că acesta poate fi 

sensibil la modificările care pot apărea pe parcursul funcţionării sale viitoare, respectiv la 

depăşirea plafonului iniţial prevăzut pentru cheltuielile de investiţii. Estimăm că aceste riscuri pot 
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fi preîntâmpinate prin selectarea corespunzătoare a constructorului şi folosirea unor materiale la 

un raport preţ-calitate optim.  

In Anexele 7-12 se regasesc FLUX ESTIMAT DE NUMERAR PENTRU DETERMINAREA 

INDICATORILOR DE EFICIENTA FINANCIARA cu variatia factorilor de influenta amintiti 

mai sus pentru ambele variante analizate. 

Variabilele care influenteaza sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare  

Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un an 

la altul. Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investitiei, s-au avut in vedere 

elementele determinante ale fluxului de numerar anual. 

Analiza cantitativă a riscurilor 

Riscul este o variabilă exogenă antonimă rentabilităţii din activitatea economică. Deoarece 

aceste efecte sunt contradictorii, se pune problema stăpânirii unui anumit nivel de risc faţă de 

rentabilitatea aşteptată de la investiţia din proiect. 

Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de 

performanţă financiară şi economică. Odată ce au fost identificate variabilele critice, pentru 

analiza de risc este necesar să se asocieze o distribuţie a probabilităţii pentru fiecare dintre ele, 

Proiectul este adaptat normelor tehnologice şi măsurilor recomandate de Uniunea Europeană şi 

legislaţia naţională. În vederea prevenirii  riscurilor s-au efectuat/se vor efectua o serie de studii 

geologice, topografice în vederea: 

✓ stabilirii soluţiilor tehnice şi a valorii investiţiei de către specialişti cu experienţă, pe baza 

folosirii unor metode moderne de proiectare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

✓ obţinerea avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism; 

Din punct de vedere al realizării efective a investiţiei de reabilitare, reprezentantul 

proiectantului va fi prezent pe şantier de cate ori este necesară modificarea soluţiei prevăzute 

iniţial în documentaţia tehnică a lucrării pentru a se verifica necesitatea modificării solicitate şi 

adaptarea la condiţiile de amplasament a lucrărilor noi de executat. 

Inspecţia în Construcţii este instituţia de control din fiecare judeţ care are dreptul şi obligaţia 

de a verifica stadiul de execuţie a lucrărilor şi modul în care se respectă condiţiile de calitate ale 

acestora. Constructorul are obligaţia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist responsabil 

tehnic cu execuţia lucrărilor - autorizat, care va avea sarcina să asigure condiţiile necesare ca 

fiecare etapă de execuţie să se facă cu respectarea condiţiilor de calitate a lucrărilor, dar şi 

respectarea graficului de execuţie al lucrărilor contractate implicit cu respectarea termenilor de 

execuţie. 

Din aceste considerente apreciem aceste riscuri ca fiind minime. 
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Riscuri instituţionale şi politice 

Adoptarea unei strategii nefavorabile (ex. în domeniul impozitului pe profit şi pe salarii) ce 

descurajează investiţiile, iniţiativele antreprenoriale, motivarea forţei de muncă şi toate acestea 

conduc la scăderea nivelului de trai. 

Din acest punct de vedere riscul este redus. 

Riscuri interne 

Riscurile interne sunt direct legate de proiect şi pot apărea în timpul şi/sau ulterior fazei de 

implementare: 

✓ Executarea defectuoasă a realizării lucrărilor 

✓ Întreţinere şi lucrări de intervenţie defectuoase 

✓ Supradimensionarea personalului de intervenţie şi de întreţinere 

✓ Incapacitatea financiară a beneficiarului de a susţine costurile de întreţinere 

✓ Nerespectarea cerinţelor cuprinse în Autorizaţia de Mediu 

✓ Nerespectarea programului de întreţinere şi reparaţii 

✓ Nerespectarea graficului de implementare 

✓ Nerespectarea graficului de plăţi, respectiv întârzierea plăţilor 

✓ Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor. 

Riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul unor măsuri cu caracter 

administrativ, cum ar fi: 

✓ selectarea unei societăţi performante pentru lucrări; 

✓ respectarea termenelor de execuţie prevăzute; 

✓ introducerea unui contract strict, riguros cu termene şi responsabilităţi clare; 

În cazul materializării acestor riscuri pe perioada de implementare a proiectului se impune 

identificarea şi adoptarea de către Beneficiar, Proiectant şi Constructor a unor soluţii adecvate. 

Riscuri externe 

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate în strânsă legătură cu mediul socio - economic, 

având o influenţă considerabilă asupra proiectului propus: 

Riscuri economice 

✓ Creşterea inflaţiei 

✓ Deprecierea monedei naţionale 

✓  Scăderea veniturilor populaţiei 

Riscuri sociale 

✓ Creşterea costurilor forţei de muncă 
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În timp ce riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul măsurilor de natură 

administrativă, riscurile externe sunt greu de anihilat, cu atât mai mult cu cât sunt independente de 

acţiunile întreprinse în cadrul proiectului. 

Sintetizand, pentru a gestiona aceste riscuri ce pot aparea in derularea proiectului au fost 

identificate, au fost analizate consecintele pe care le implica aparitia acestora precum si masurile 

ce se vor  intreprinde pentru micsorarea impactului. 

Riscuri identificate Consecinte Masuri de administrare a 

riscurilor 
Riscuri de amplasament 

1.Conditii de 

amplasament-aparitia unor probleme 

din cauza calitatii terenului in zona de 

amplasament 

Intarzieri in inceperea 

proiectului, in  

finalizarea lui sau 

cresterea costului 

proiectului 

Investitorul o va transfera 

constructorului care se poate 

baza pe rapoarte de expertiza 

tehnica in faza de proiect 

2. Aprobari 

nu pot fi obtinute toate aprobarile 

necesare sau pot fi obtinute cu 

conditionari neasteptate 

Majorarea costurilor si a 

timpului necesar pentru 

realizarea proiectului 

Inainte de inceperea proiectului, 

autoritatea publica va face o 

investigare in detaliu a 

aprobarilor necesare 

3. Organizarea executiei pregatirea 

 executiei anumitor lucrari 

 are ca rezultat  un  

cost  mult  mai mare  si  necesita  un  

timp peste termenii contractuali 

Majorarea costurilor si a 

timpului necesar pentru 

realizarea proeictuui 

Utilizarea si mobilizarea 

resurselor pentru a acoperi 

costurile pentru conditiile 

dificile de executie a lucrarilor, 

inclusiv de asigurare a 

utilitatilor 

Riscuri de proiectare, constructie si receptie  lucrarilor proiectului 

4.Proiectare 

Riscul ca proiectul tehnic si detaliile 

de executie sa nu poata permite 

asigurarea executiei lucrarilor la costul 

anticipat 

Crestere pe termen 

lung a costurilor 

suplimentare sau 

imposibilitatea aplicarii 

unor solutii tehnice 

propuse 

Investitorul  si  proiectantul care 

poarta responsabilitatea 

proiectului  decide   asupra 

schimbarii solutiilor tehnice 

astfel incat costurile 

suplimentare sa se incadreze in 

capitolul ”Diverse   si   

neprevazute” sau se va renuntala 

anumite  lucrari mai  putin 

importante 
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5.Constructie 

Riscul decoperirii in timpul executiei 

a necesitatii unor noi lucrari 

Riscul  de  aparitie  a  unui eveniment 

care conduce la imposibilitatea 

finalizarii acesteia la termen si la costul 

estimat 

Intarziere in  

implementare si  

majorarea costurilor 

Costurile suplimentare vor fi 

acoperite  din capitolul “diverse 

si neprevazute”. De asemenea, 

beneficiarul va intra intr-un 

contract cu durata si valori fixe, 

astfel constructorul rebuie sa aiba 

resursele si capacitatea tehnica 

de a se incadra in conditiile de 

executie. 

Riscuri identificate Consecinte Masuri de administrare a 

riscurilor 
Riscuri legate de finantator si finantare 

6.Modificari de taxe 

Riscul ca pe parcursul proiectului 

regimul de impozitare general sa se 

schimbe in defavoarea investitorului 

Impact negativ asupra 

veniturilor financiare 

ale beneficiarului 

Vor fi necesare fonduri 

suplimentare care vor fi 

asigurate fie din preluarea unor 

sume din capitolul de buget 

“Diverse si neprevazute”, fie 

prin economisirea altor capitole 

din buget si in ultima instanta 

vor fi asigurate fonduri noi de 

catre beneficiarii proiectului 

7.Finantare suplimentara datorita 

schimbarilor   de legislatie, de politica 

sau de alta natura proiectul necesita 

finantare supliementarea 

Impact negativ asupra 

veniturilor 

beneficiarului 

Finantarea  va  fi  asigurata de 

beneficiarii proiectului 

8. Intretinere si reparare- calitatea 

proiectarii si/sau a lucrarilor sa fie 

necorespunzatoare ceea ce va conduce 

la cresterea peste anticipari a 

costurilor de intretinere si reparatii 

Cresterea costului si 

efecte negative asupra 

serviciilor furnizate 

Introducerea  in  contract  a unor 

clauze de asumare a 

Activele proiectului 
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9.Deprecierea tehnica- riscul ca 

deprecierea tehnica sa fie mai mare 

decat cea prevazuta 

Cresterea costurilor de retehnologizareIn cadrul analizei a  fost 

considerata o varianta 

prudentiala aste incat riscul de 

depreciere  tehnica  mai mare 

este redus, in cazul in care acest 

lucru se va intampla  costurile 

suplimentare vor fi suportate de 

beneficiar 
Forta majora 

10. Forta majora-riscul ca forta

majora precum este definita   prin lege 

sa impiedice realizarea contractului 

Pierd erea sau avarierea 

activelor proiectului si 

pierderea posibilitatii ca 

beneficiarul sa obtina 

venituri 

Se vor lua masuri de asigurare a 

activele si repararea acestora in 

cel mai scurt timp posibil 

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

6.1 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

In tabelul urmator se vor prezenta din punct de vedere tehnic, cele doua scenarii tehnico-

economice, luate in calcul pentru evaluarea investitiei: 

CANALIZARE Varianta 1 (propusa) Varianta 2 

Conducta refulare PEID (m) – foraj orizontal Dn200 715 - 

Conducta refulare PEID (m) – sapatura deschisa Dn200 - 715 

Camine de curatire buc. 3 3 

Camine de vizitare inlocuit (C185) buc. 1 1 

In conformitate cu Devizul General al proiectului costurile de executie pentru varianta 

propusa sunt: 

Varianta I - PROPUSĂ: 

    I 

C+M 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei

publice. 

Costurile estimative de operare se regasesc in Anexa 4. 
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6.2 Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

Varianta I este soluţia recomandata de proiectant pentru realizarea investitiei 

„REDIMENSIONARE CONDUCTA DE REFULARE AFERENTA STATIEI DE POMPARE 

SP3 – STR. FAGARAS, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD. ILFOV”. 

Justificarea proiectului constă în: îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, în 

special a tinerilor, prin asigurarea accesului la serviciile publice de bază și înlăturarea 

consecințelor ce derivă din poluarea mediului înconjurător.  

Avantajele scenariului recomandat de proiectant 

Scenariul recomandat  de  proiectant  si prezentat  ca  Varianta 1 are  următoarele avantaje: 

• satisfacerea nevoilor de confort necesare in conformitate cu normele in vigoare; creşterea

confortului edilitar, protecţia apelor subterane si de suprafaţa, conformarea cu prevederile

legislaţiei specifice de mediu si sănătate a populaţiei, precum si asigurarea condiţiilor pentru

dezvoltarea activităţilor specifice zonei;

• reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei din zona acoperită de proiect

• alinierea standardelor de mediu românesti la cele ale Uniunii Europene

• conformarea la cerinţele privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi la

obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu

• realizare conductei de refulare prin foraj orizontal dirijat

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei,

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general;  

VARIANTA 1 - propusa: 

Valoarea totala a proiectului Ron din care: 

Valoarea fara TVA= Ron 

Valoare TVA  Ron= Ron 

Valoarea C + M Ron din care: 

Valoarea C+M fara TVA= Ron 
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b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;  

CANALIZARE Varianta 1 (propusa) 

Conducta refulare PEID (m) – foraj orizontal Dn200 715 

Conducta refulare PEID (m) – sapatura deschisa Dn200 - 

Camine de curatire buc. 3 

Camine de vizitare inlocuit (C185) buc. 1 

c. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Analiza economică constă în luarea în considerare a elementelor care conduc la costuri şi 

beneficii economice, sociale şi de mediu, care nu au fost avute în vedere în analiza financiară 

pentru că nu generează cheltuieli sau venituri băneşti directe pentru proiect. 

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiţia are o contribuţie pozitivă netă 

pentru societate şi, în consecinţă, aceasta merită să fie finanţată din fonduri publice. 

Analiza economică este necesară pentru o evaluare mai corectă a proiectului deoarece analiza 

financiară nu poate releva în mod complet utilitatea şi beneficiile reale ale proiectului, aportul său 

la bunăstarea unei regiuni sau comunităţi. 

Beneficiile generate de proiect pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu sunt 

considerate in cadrul analizei financiare, chiar daca sunt un rezultat asteptat al proiectului, 

deoarece nu sunt integral cuprinse in preturile financiare datorita lipsei unei valori de piata (si/sau 

datorita distorsionarii pietelor). 

Beneficiile generate de implementarea proiectului sunt: 

➢ Privind din perspectiva dezvoltarii economice:

- Imbunatatirea accesibilitatii generale si atragerea investitorilor datorita conditiilor mai bune

de trai 

- Cresterea valorii imobilelor aflate in zona

- Cresterea numarului de locuri de munca

- Cresterea taxelor la bugetul local

➢ Prin prisma dezvoltarii sociale durabile:

- cresterea sperantei de viata a locuitorilor

- imbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor comunei
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- îmbunatatirea starii de sanatate a populatiei

➢ Prin prisma factorilor de mediu:

- Imbunatatirea parametrilor de mediu, prin eliminarea pericolului de poluare a mediului

inconjurator, prin netratarea corespunzătoare a apelor uzate; 

- Restabilirea parametrilor fizici / chimici si biologici, de calitate a apei si solului;

- Imbunatatirea calitatii vietii pentru locuitori permenenti si potentiali vizitatori

Nr. 

Crt. 

Indicatori financiari UM Valoare 

1 Rata interna de rentabilitate financiara 

a investitiei 

% 40.33 

2 Valoarea neta actualizata financiara a 

investitiei 

mii LEI 

3 Raportul cost/beneficii - 1.21 

4 Imbunatatirea  accesibilitatii  generale  si  atragerea investitorilor  datorita 

conditiilor mai bune de trai 

5 Imbunatatirea calitatii vietii 

6 Scaderea riscului asupra sanatatii populatiei 

7 Cresterea taxelor la bugetul local 

d. durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Esalonarea investitie se va realiza pe 1 an calendaristic, respectiv 4 luni.

6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 

aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Prin executarea lucrarilor cu tehnologii si materiale noi, se asigura o calitate mai buna a 

lucrarilor si o durata de viata mai mare a obiectivului. Prin implementarea extindereii sistemului 

de canalizare se vor respecta cerintele de calitate conform legii 10, actualizata pentru ca obiectivul 

sa fie exploatat in siguranta si respectand standardele si normativele in vigoare. 
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6.5 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 

şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 

legal constituite 

Tot odata prin grija beneficiarului, proiectul poate fi depus pentru finantare prin Anghel 

Saligny. 

Programul Anghel Saligny, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care 

susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară 

şi socio-educativă. 

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele: 

a) îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, a calității mediului și diminuarea surselor de poluare

la nivel local; 

b) facilitarea accesului populației și operatorilor economici la infrastructura rutieră de interes

județean și local; 

c) reducerea gradului de izolare a localităților.

Indicatorii de rezultat ai Programului național de investiții „Anghel Saligny“ sunt următorii: 

a) lungimea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse: 12.000 km;

b) număr de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la

sistem de canalizare: 700.000 buc.; 

c) lungimea totală a drumurilor județene și variantelor ocolitoare modernizate/realizate: 2.000 km;

d) lungimea totală a drumurilor comunale, drumurilor de interes local și/sau drumurilor publice

din interiorul localităților modernizate/realizate: 3.000 km; 

e) număr de poduri, podețe, pasaje, punți pietonale construite/modernizate: 200.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Certificatul de Urbanism nr. 307 din data 25.10.2021, a fost eliberat de Primăria Ștefăneștii de 

Jos, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. 

7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Studiul topografic este integrat in prezenta Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție si este realizat in sistem de coordonate planimetrice, STEREO 70, sistem altimetric de 

coordonate Marea Neagra 1975. 
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7.3 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Sunt anexate prezentei documentații actele de proprietate puse la dispoziție de către

 Beneficiar.  

7.4 Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

Nu este cazul. 

7.5 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică 

A fost intocmită si depusă Notificarea de Mediu privind intenția de realizare a investiției. 

7.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: 

a. studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru

creşterea performanţei energetice; 

Nu este cazul. 

b. studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;

Nu este cazul.

c. raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

d. studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

e. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

Nu este cazul.

Se vor realiza si depune autoritatilor urmatoarele avizele stipulate in Certificatul de Urbanism: 

• Aviz pentru alimentare energie electrica

• Canalizare

• Gaze naturale

• Notificarea de Mediu
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ANEXE: 

1. Deviz general – Varianta I;

2. Devizul obiectului – Varianta I;

3. Evaluarea canatitatilor de lucrari – Varianta I;

4. Estimarea costurilor de operare, intretinere si a veniturilor – Varianta 1;

5. Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de eficienta financiara – Varianta

1;

6. Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de eficienta economica –

Varianta 1;

7. Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de eficienta financiara –

Variabila „Costuri de investitie” variatie cu +1% - Varianta 1;

8. Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de eficienta financiara –

Variabila „Costuri de investitie” variatie cu -1% - Varianta 1;

9. Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de eficienta financiara –

Variabila „Costuri de intretinere si operare” variatie cu +1% - Varianta 1;

10. Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de eficienta financiara –

Variabila „Costuri de intretinere si operare” variatie cu -1% - Varianta 1;

11. Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de eficienta financiara –

Variabila „Beneficii economice” variatie cu +1% - Varianta 1;

12. Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de eficienta financiara –

Variabila „Beneficii economice” variatie cu -1% - Varianta 1;

13. Breviar calcul hidraulic conducta refulare;

PIESE DESENATE: 

1. 21P08-GE-DWG-001-00_R – Plan de incadrare in zona. Scara 1:100000;

2. 21P08-PS-DWG-001-00-R – Plan de situatie. Situatia existenta. Scara 1:500;

3. 21P08-PS-DWG-002-00-R – Plan de situatie. Situatia proiectata. Scara 1:500;

4. 21P08-PL-DWG-001-00-R – Profil longitudinal conducta refulare. Situatia proiectata. Scara

1:100/2000;

5. 21P08-DT-DWG-001-00-R – Detaliu tip camin curatire. Situatia proiectata. Scara 1:20;

6. 21P08-DT-DWG-002-00-R – Detaliu tip camin vizitare prefabricat. Situatia proiectata. Scara

%;

7. 21P08-DT-DWG-003-00-R – Sectiune tip sprijinire pentru realizarea forajului orizontal dirijat.

Situatia proiectata. Scara 1:50;

8. 21P08-DT-DWG-004-00-R – Plan de detaliu refacere sisteme pietonale si rutiere. Situatia

proiectata. Scara 1:20;


